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1. עבודות עפר

1.1. כללי

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות  המתוארות  להלן: עבודות העפר כוללות עקירת עצים חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני, פינוי תאים וצנרת, חפירה ו/או חציבה, הובלת והעברת האדמה החפורה לאחסון בתחום האתר, מילוי מהודק לסוללות וכל יתר העבודות הדרושות בהתאם למפרט הכללי לעבודות עפר (פרק 01) וכמפורט להלן.

הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע. המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך במפורש בכל סעיף.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יישאר יבש. באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת מפלס המים ולסילוק מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ע"י המהנדס ומבלי לגרום לנזקים למתקנים קיימים ולשטחים חקלאיים, הכול כמפורט במפרט הכללי. הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ואת הסוללות, בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק, לעמידה בפני מפולות ובפני חדירת קולחים, מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה.

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר לאמצעי הגנה מפני חדירת מים לחפירות, הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים, במידה ולא ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים.

1.2. סימון ומדידות

סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות מודד מוסמך בהתאם לתכניות, הוראות והנחיות המהנדס. הסימון ייבדק ויאושר ע"י המהנדס במקום. בזמן בדיקת הסימון ועד לאשורו, רשאי המהנדס לשנות או להורות את הקבלן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליו, דרישות התכנון ותנאי המקום והקרקע.

על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתכניות עלולות להשתנות בהתאם לאמור לעיל. לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקת הסימון כאמור לעיל וקבלת אשור בכתב מהמהנדס. במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות המצוינות בתכניות, או מידה חסרה, על הקבלן להסב את תשומת לבו של המהנדס לכך ולקבל הוראותיו. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה בביצוע.

1.3. חפירה כללית

המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך במפרט בכל סעיף. לצורך אינפורמציה בלבד, הקרקע באזור מורכבת משכבה עליונה של חרסית ומתחתיה סלע הכול לפי דו"ח יועץ הקרקע אמנון אגסי בנספח א'. על הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמו ולבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים, הכול כאמור במפרט הכללי.

הקבלן יבצע עבודות חפירה כללית בשטח בהתאם לרומים המסומנים בתוכניות ובהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש בפיתוח השטח, כמצוין במפרטים ובתוכניות. לא תשולם לקבלן כל תוספת במידה ויבצע את החפירה מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש לבצע מילוי חוזר ממצע סוג א' בהידוק אופטימאלי לדרגת צפיפות 98% ממוד. א. א. א.הו. לקבלת המפלסים המתוכננים, על חשבונו. עודפי חפירה או חומרי חפירה שיפסלו למילוי באתר יסולקו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות ובכלל זה מנהל מקרקעי ישראל. יודגש, כי מחיר היחידה כולל את כל העלויות הכלולות בפינוי וסילוק החומר החפור כולל תשלומים לרשויות הרלבנטיות.

החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מכאני במידת דיוק המצוינת בהמשך. באדמה החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי מילוי. עודפי העבודה יאוחסנו בערימה או יסולקו כפסולת למקום שפיכה מאושר.
מהנדס הביסוס יקבע באיזה סוג של אדמה יש להשתמש בכל מקרה לאחסון. במקרה של חפירה מעל העומק הדרוש ובהתאם לסטיות המותרות, כמצוין בהמשך, ימלא הקבלן, את החסר במצע סוג א' תוך הדוק – בהתאם לדו"ח יועץ הקרקע .
                                                                               קו החפירה עבור המבנים יהיה בהתאם למסומן בתוכניות. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים כבישים, מבנים, חפירות ותעלות קיימות מחוץ לקו החפירה.

הקבלן יתקין על חשבונו ובאישור המהנדס, אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו יקבע המהנדס כי קו החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם. הוצאות הדיפון ותיקון כל נזק והחזרת המצב לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים קיימים מחוץ לקו החפירה, יחולו על הקבלן בלבד.

עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים לשיפועים ולמדות הנתונים בתכניות ובהתאם להוראות המהנדס.

הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן:


I. 
לגבי החפירה בקרקעית: 5 ס"מ מהרום המצוין.


II. 
לגבי החפירה בשיפועים: 2% מהשיפוע המצוין.
הקבלן ייקח בחשבון כי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג את החומר החפור לחומר ראוי למילוי וחומר פסול למילוי. הקבלן ימסור למפקח בכל פעם שהוא נתקל בחומר שונה מזה שנתקבל מבדיקות ראשונות, ויקבל הוראות בנוגע למקום שפיכת כל סוג וסוג של חומר.

החפירה תבוצע בעזרת כלים מכאניים מתאימים או בעבודות ידיים ותעשה לפי בחירת הקבלן ובאשורו של המהנדס. לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור עבודות ידיים, דיפון, תיקונים, הרחבות וכו' הדרושים להשלמת החפירה.

כתב הכמויות הינו בסיס לחישוב התשלום המגיע לקבלן. חישוב הכמויות לתשלום יעשה לפי מ"ק חפירה נטו בהתאם לתכניות. מחיר מ"ק חפירה מתייחס לכל סוגי הקרקע במקום כולל חציבה וכולל את כל העבודות ושרותי הלוואי כנ"ל ובכלל זה את כל העלויות הקשורות בהובלה ובפינוי עודפי החפירה והחומר הפסול לאתר מורשה כמפורט לעיל.

1.4. חפירה ומילוי למבנים

החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות. במידה ועל הקבלן לבצע חפירה נוספת לצורך קבלת מרווח עבודה לבניית התבניות או ביצוע הציפוי החיצוני, לא תשולם לו תוספת עבור חפירה מעבר לקוי המבנה המסומנים בתוכניות. באם יהיו מים ו/או קולחים ו/או ביוב בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש על ידי המהנדס ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתקנים קיימים הכול כמפורט במפרטים .

חישוב הכמויות לתשלום יעשה לפי מ"ק חפירה נטו בהתאם לתכניות. מחיר מ"ק חפירה מתייחס לכל סוגי הקרקע במקום כולל חציבה וכולל את כל העבודות ושרותי הלוואי כנ"ל ובכלל זה את כל העלויות הקשורות בהובלה ובפינוי עודפי החפירה והחומר הפסול לאתר מורשה כמפורט לעיל.

1.5. ביצוע עבודות עפר

כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט בדו"ח יועץ הקרקע והביסוס המצורף כנספח א' למפרט זה.

1.6. אופני מדידה ותשלום

עודפי החפירה: סילוק עודפי החפירה למקום מאושר ייכלל במחירי היחידה של עבודות החפירה ללא תשלום בנפרד. רוחב החפירה יהיה לפי התוכניות בתוספת 1 מטר מכל צד. 
2. עבודות בטון יצוק באתר

לגבי העבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר - פרק 02 בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת הוצאה אחרונה. תוספת למפרט הנ"ל:

1.7. בטון מובא לאתר

על הקבלן לקבל את אישור המהנדס ו/או המפקח למפעל הבטון המובא שיספק את הבטונים. הבטונים  יהיו בטיבם, באיכותם, בעיבודם, בכושר האיטום שלהם, לשביעות רצונו המלאה של המהנדס ו/או המפקח ו/או קונסטרוקטור, אשר יוכלו להורות לקבלן להחליף את מפעל הבטון המובא במידה והבטון לא יהיו לשביעות רצונם. במקרה של קבלת הוראה מהמהנדס ו/או המפקח להחלפת מפעל הבטון המובא יבצע זאת הקבלן במהירות ללא פגיעה בלוח הזמנים, לא תתקבל כל תביעה או בקשה לדחייה בלוחות הזמנים בשל החלפת מפעל הבטון מובא.

1.8. סוג הבטון

סוג הבטון ותערובת הבטון יותאמו לסוגי המבנים ו/או אלמנטי הבטון כדלקמן:

1. במבנים שאינם מכילים מים יהיה סוג הבטון ב- 30 או ב- 40 מתערובת  בטון רגילה לפי המסומן בתכניות.

2. במבנים המכילים מים יהיה סוג הבטון ב- 40 מתערובת בטון מיוחדת לקבלת בטון עמיד ואטום למים שתתוכנן לפי הדרישות כדלקמן: 

1. תכולת צמנט 325 ק"ג/מ"ק

2. אפר פחם מרחף 100 +- 20 ק"ג/מ"ק
3. יחס מים צמנט 0.45 מירבי ובשימוש עם אפר פחם בתערובת 0.5 .
4. משקל סגולי של האגרגטים לא יפחת מ 2.6 טון/מ"ק.
5. סומך הבטון לא יעלה ביציקת משטחי בטון אופקיים על "5 ובקירות "6 .
6. עומק חדירת מים בבדיקת מעבדה (לפי ת"י 26 חלק 5) של הדגימות בגיל 60 ימים לאחר אשפרה ברטוב במעבדה במשך 28 ימים לא יעלה על 30 מ"מ.
7. תערובת הבטון תכלול מוסף על פלסטי ומוסף משפר אטימות כדוגמת פלסטוקריט   N או כרמית נ.ד. 320 או ש"ע.

השימוש במוספים כימיים ו/או מינרלים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות  היצרנים ולאחר קבלת אישור הקונסטרוקטור.

יש להגיש ולקבל את אישור הקונסטרוקטור לתערובת הבטון לפני תחילת עבודות הבטון.

על הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות של התערובות להוכחת התכונות הנדרשות.

על הקבלן לספק  למהנדס בכתב את רשימת מרכיבי תערובות הבטון,תוצאות בדיקת הבטון הטרי - שקיעת קונוס ומשקל מרחבי - ותוצאות בדיקות הבטון הקשוי - חוזק הבטון בגיל 7 ימים ו- 28 ימים ובדיקת חדירות בגיל 28 ו-60 ימים.          

1.9. 
תנאי בקרה

תנאי הבקרה יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוג הבטון לפי ת"י 118. במקרים מסוימים יורשו תנאי בקרה בינוניים וזאת אך ורק לאחר שהמפקח יאשר זאת בכתב.

1.10. 
הכנות ליציקה

מפעל הבטון יאושר מראש על ידי מנהל  הפרויקט, על הקבלן לזמן ישיבה לפני התחלת עבודות הבטון במשרדי מנהל הפרויקט בהשתתפות המתכננים, טכנולוג הבטון ונציגי הקבלן לתיאום תערובות סופי.

הכנות ליציקה יבוצעו בהתאם לסעיף 02041 בפרק 02: בימי שרב וחום יש למנוע סמיכות מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט את כל האמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים מיד לאחר יציקתו, כדי למנוע סדיקה פלסטית.

לא תורשה יציקה בטמפרטורה  העולה על 32 מעלות  צלזיוס וטמפרטורת הבטון הטרי המגיע לאתר לא תעלה על 28 מעלות צלסיוס, אלא אם יינתן אישור מוקדם מיוחד של הקונסטרוקטור.

1.11. 
פלדות הזיון

מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות ברזל מצולע לפי ת"י 4466 חלק 3.

רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י 4466 חלק 4 בהתאם למסומן בתכניות הקונסטרוקציה.

על הקבלן להוכיח למהנדס בעזרת תעודות מעבדה מוסמכות, שהפלדה, שהוא משתמש בה, עומדת בכל דרישות התקן.

כיסוי הבטון של מוטות ורשתות הפלדה יהיה 5 ס"מ במתקנים המכילים מים או מי שפכים. כיסוי הבטון בשאר המקומות יהיה לפי ת"י 466 חלק 1 ולפי המסומן בתכניות ובסעיף 02.07. 

1.12. 
יציקת הבטון

הקבלן יודיע למהנדס על מועד היציקה לפחות 48 שעות לפני היציקה. הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 02045 של המפרט הכללי ובהתאם לפרטי הפסקת יציקה  כמפורט בתכניות ובכתבי הכמויות.

בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטורי מחט. על הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש לעת תקלה בוויבראטור הפעיל.


משטחים משופעים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה.

התבניות ליציקות הבטון יהיו מתועשות. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה, אלא על ידי מוטות הברגה מהירה (דיבידג) מפלדה המתחברים בהברגה לאביזר פלדה אוטם מים באמצע הקיר (או בסידור  אחר שיוצע ע"י הקבלן ויאושר ע"י המהנדס).
כל אביזרי החבור של התבניות כולל מוטות ההברגה,הפרפרים ואביזרי אטמי המים יעמדו ב- 9 טון עומס מותר וכ- 19 טון עומס שבר. 

לאחר פרוק התבניות, יסתמו השקעים בקירות בתערובת בטון בלתי מתכווצת אטימה למים מסוג סיקה טופ 122 מתוצרת סיקה וחומר איטום מסוג סיקה פלקס PRO3WF   מתוצרת סיקה.

המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמתוכנן. לא תורשה כל סטייה להקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחויב, במקרה כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות. 

תפר הפסקת יציקה בין הרצפה והקירות במבני המים יהיה בגובה 15 ס"מ מפני הרצפה ליצירת "קיקר". פני הבטון בקיקר יחוספסו באמצעות מברשת פלדה או מסרק עם תחילת התקשות הבטון.

גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על 1.50 מ'. באם הבטון עלול להיעצר בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מזה. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צנרות, או דרך משפכים, או דרך פתחים בתבניות.

מסגרות, פחים לחבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת, העוברים דרך הקירות או דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתכניות. הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצנרת את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם קבלן הצנרת ובאישור המהנדס ו/או המפקח.

כל הקירות ייוצקו כנגד תבניות מצופות פורמייקה או תבנית פלדה לקבלת שטח פני בטון חשוף וחלק ללא סגרגציה או חורים בבטון. 

יציקת הקירות תבוצע בקטעים בין הפסקות היציקה המסומנות בתכניות לפי סדר של "עקב בצד אגודל" (ולא לסירוגין בצורת שחמט) כך שקצה קטע קיר בכל יציקה יישאר חופשי. לפני התחלת יציקת הקירות יכין הקבלן תכנית ובה מפורט סדר יציקת הקירות ויגישה למהנדס לקבלת אשורו.

מרווח הזמן בין יציקת הקירות העוקבים יהיה 7 – 11 ימים כשהוא נקבע לפי טמפרטורת הסביבה כשהערך הגבוה  (11 ימים) בטמפרטורה נמוכה (בחורף) והנמוך(7 ימים) בטמפרטורה גבוהה (בקיץ).

על פני רצפות הבטון של כל הבריכות והמבנים תבוצע החלקת הליקופטר. יש להתחיל את החלקת ההליקופטר עם תחילת התקשות הבטון. החלקת ההליקופטר תבוצע ע"י אנשי מקצוע מעולים בעלי ניסיון מוכח.

כל שטחי הבטון העליונים של רצפות אחרות (כגון תחתית תעלות) והתקרות במקומות שאין דרישה להחלקת הליקופטר, ייושרו בעזרת כף ברזל ובתוספת צמנט בכמות של 1 ק"ג למ"ר. השטחים יחוספסו כחצי שעה לאחר היציקה והיישור בעזרת גלגל שיניים.

כל הפינות הגלויות של הקירות, הקורות והרצפה יקטמו במידות 2(2 ס"מ, גם אם הדבר אינו מסומן בתכניות במפורש.


כיסוי הבטון על הברזל יהיה כדלקמן אלא אם צוין בתכניות אחרת:
	ביסודות
	50 מ"מ

	בעמודים
	30 מ"מ

	ברצפה שאינה במגע עם מים
	30 מ"מ

	ברצפה במגע עם מים
	50 מ"מ

	בקירות בטון מזוין במגע עם מים וקרקע
	50 מ"מ

	בקירות בטון חשוף
	40 מ"מ

	קורות בטון מזוין
	40 מ"מ

	תקרות בטון מזוין
	30 מ"מ


הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים, בזיון עובר בכוונים אחרים וכדומה.

הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים כמפורט בתכניות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים.


מיקום ואורך חפייה של ברזלי הזיון יקבלו את אישור המהנדס. אורך חפיה של ברזלי זיון נמשכים יהיה בהתאם להערות בתכניות. 

שומרי המרחק להבטחת כיסוי הבטון במבנים המכילים מים יהיו מקוביות בטון  5/5/5 ס"מ עם קוצים מחוטי ברזל כדוגמת שומרי המרחק המשווקים ע"י "דומא".

1.13. 
בדיקת אטימות

בדיקת אטימות מבני המים תבוצע לפני איטום הקירות מהצד החיצוני, מילוי  חוזר של אדמה מאחורי הקירות החיצוניים וציפוי של הרצפה והקירות הפנימיים.                                                                                                 לפני התחלת ביצוע בדיקת האטימות יש לנקות את המבנה ולמלאו במים עד למפלס המים המכסימלי המתוכנן בקצב מילוי אחיד של לא יותר מגובה 2 מטר ב – 24  שעות. לאחר מילוי המים במבנה למפלס המים המכסימלי המתוכנן ישמר מפלס המים ע"י הוספת מים במשך תקופת התייצבות של 7 ימים לפחות.
לאחר גמר תקופת ההתייצבות הנ"ל תבוצע בדיקת אטימות במשך 3 ימים. בתקופת בדיקת האטימות יש לסמן את מפלסי המים כל 24 שעות.
במפלס פני המים בבריכה יש להציב חבית ממולאת מים בעת בדיקת האטימות ולסמן בה במשך 3 ימים את מפלסי המים בעת סימון מפלס המים בבריכה.
סימון מפלסי המים יעשה בנוכחות ובאישור המפקח. הפרשי המפלסים ימדדו ביחס למפלס המים ההתחלתי, ירשמו בטבלה ויועברו למהנדס לאישור.
בדיקת האטימות תושלם בהצלחה כאשר הירידה במפלס המים תהיה זהה במשך 3 ימי הבדיקה בבריכה ובחבית ההשוואה הנ"ל.
בתקופת בדיקת האטימות יש לסמן את כל מקומות הרטיבות והנזילות ע"י צבע בצד הקיר החיצוני. כל טיפול בתיקון הבטון, סדקים או איטום תפרים במקומות הנזילות או הרטיבות יבוצע מצד הקיר הפנימי לאחר ריקון המים. חומרי האיטום לתיקון נזילות בסדקים יהיו אלסטיים וללא אפשרות לריאקציה כימית עם מים.
לחילופין וכאלטרנטיבה לנ"ל ניתן לבצע הזרקות פוליאורין במקומות הנזילות מצד הקיר החיצוני כאשר הבריכה מלאה במים עד להפסקת הנזילות.
באם המבנה לא יעמוד בדרישות בדיקת האטימות הנ"ל יש לרוקנו ולבצע את התיקונים הדרושים תוך שימוש בחומרי איטום מתאימים לפי הוראות ו/או אשור המהנדס.
לאחר השלמת התיקונים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס יש למלא את המבנה מחדש במים ולבצע בדיקת אטימות חדשה במשך 3 ימים לקבלת אטימות מוחלטת לפי הדרישות הנ"ל.

התשלום בגין המים יהיה ע"ח הקבלן ויהיה כלול במחירי העבודות.
1.14. 
תיקוני בטון פגום

אם התגלו בבטון, לאחר פרוק הטפסים, פגמים כמו קיני חצץ, חורים, סדקים, או כל פגם - אין לתקן אותם אלא באישור המהנדס. הרשות בידי המהנדס לא להרשות תיקונים, אם לפי שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה.

במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש. תיקון הפגמים ייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו לקבלן ע"י הקונסטרוקטור בכל מקרה בנפרד.


1.15. 
בדיקת מדגמים

1. יש לבצע בדיקת מדגמים תקנית לחוזק הבטון במעבדה מוסמכת לכל שלבי יציקת הבטונים. מספר ואופן לקיחת הדוגמאות, יהיה כזה שיספק את דרישות ת"י ומכון התקנים.  תוצאות הבדיקות  יועברו ישירות  למהנדס.

בנוסף , יוכנו קוביות לבדיקת חוזק ללחיצה כעבור 60 ימים ממועד היציקה ומדגמים לבדיקת אטימות כעבור 28 ו-60 ימים ממועד היציקה.

התשלום עבור הבדיקות (כולל בדיקות תדירות) יהיה  על חשבון הקבלן.
2. יש לבצע בדיקת חדירות לפי הוראות הקונסטרוקטור.
התשלום עבור הבדיקות (כולל בדיקת חדירות) יהיו על חשבון הקבלן
1.16. מעברים ביציקות

1. במסגרות היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משלושה סוגים:

1. מעברים "נקיים" ביציקה.

2. שרוולים.

3. מעברים אטומים לכבלים.

2. מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מרבי כמפורט בתוכניות.
1.17. פירוק תבניות והפסקות יציקה

התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מהמפקח. הפירוק יעשה תוך שחרור הדרגתי של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה כדי למנוע נזקים לבטון.

המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם כדלקמן:
24 שעות - לתבניות צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים (עם התקשות הבטון).                                                   

               4 ימים   - לתבניות של תקרות בטון מסיבי שמפתחן אינו עולה על 3.0 מטר.

               7 ימים   - לתבניות   של  תקרות  בטון  שמפתחן   אינו   עולה  על 5.0   מטר  ושל   קורות    שמפתחן  קטן מ- 3.0 מטר. 


 10 ימים  - לתבניות של תקרות שמפתחן עולה על 5.0 מטר.

              14 ימים  - לתבניות של קורות שמפתחן אינו עולה על 5.0 מטר.


 21 ימים  - לתבניות של קורות שמפתחן גדול מ-  5.0 מטר.

               יש לעבוד בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות.

1.18. הארקות יסוד
בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד, יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות היסוד בהתאם לתכניות ולמפרט יועץ החשמל.

ביצוע הארקות היסוד יעשה ע"י הקבלן ובאחריותו וע"י חשמלאי מוסמך. עבור ביצוע הארקת היסוד לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלות הביצוע והחומרים הדרושים במחירי היחידה השונים לבצוע המבנה.

1.19. דיוק וסטיות מכסימליות מותרות


 הסטיות המכסימליות המותרות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם שלהלן:
	מס'

סידורי
	תיאור העבודה והגדרת הסטייה
	התחום בו תיבדק הסטייה
	גודל הסטייה

המכסימלי

	1
	סטייה מהאנך בקווים קירות ועמודים
	כ- 3 מ'
	5 מ"מ

	2
	סטייה מהמפלס או מהשיפוע המסומנים בתכניות
	
	5 מ"מ

	3
	סטייה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות תקרות וקירות
	
	5 מ"מ

	4
	סטייה בעוביים של רצפות תקרות חתכי קורות ועמודים
	
	10 מ"מ

	5
	סטייה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד ממידות העמוד
	
	5% ממידות העמוד

	6
	מיקום עוגנים וברגים למכונות


	
	1 מ"מ


בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש. 

1.20. אשפרת בטון

אשפרת הבטון של משטחי בטון אופקיים – רצפות ותקרות ושל קירות הבטון תבוצע במשך 10 ימים לפחות.

האשפרה תכלול הרטבה רציפה של פני המשטחים האופקיים והקירות על ידי יריעות תיאטקס פרושות על פני הבטון וטפטפות שידאגו ללחות היריעות
אשפרת משטחי הבטון האופקיים תתחיל מיד לאחר החלקת פני הבטון כאשר ברק המים נעלם מפני הבטון. בקירות ישוחררו הקשרים בין התבניות במועד מוקדם ככל האפשר לאחר היציקה עם התקשות הבטון ויוזלפו מים מספר פעמים ביום למרווח הנוצר בין התבניות לבין פני הבטון. לאחר פרוק התבניות תימשך האשפרה באחת השיטות כנ"ל.

על הקבלן להקפיד על ביצוע האשפרה כנ"ל במיוחד בשל תנאי האקלים במקום למניעת סדיקת אלמנטי הבטון ונזילות מים דרכם.

על הקבלן למנות אחראי מטעמו לביצוע האשפרה כנ"ל ולהודיע על מינויו למפקח ולקבל את אישור המפקח לפני התחלת ביצוע יציקות הבטון באתר.

אין לבצע אשפרה באמצעות חומר אשפרה מסוג CURING COMPOUNP.

1.21. אופני מדידה ותשלום
·  תבניות: מחיר הבטון כולל את מחירי התבניות כפי שנדרש במפרט המיוחד.

· קביעת אביזרים ופרטי עיגון שונים בבטון כלולים במחירי הבטונים השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

· הארקות יסוד: יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה ויש לתאם את כל יציקות הכלונסאות והקירות בהתאם לכך ללא תוספת תשלום.
·  מילוי  מים לבדיקת איטום יבוצע ללא תוספת תשלום.
3. עבודות איטום

לגבי העבודות האלה ראה מפרט לעבודות איטום - פרק 05 - בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה. השלמות למפרט הנ"ל:

1.22. 
כללי
1. פרק זה של המכרז מתייחס לביצוע עבודות איטום במבנה.

2. עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות, התכניות המצורפות, התקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות שהם  בתוקף מטעם כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

3. כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח.

1.23. 
רציפות שכבות האיטום

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יביא הדבר בעוד מועד לידיעת המהנדס. במסגרת רציפות שכבות האיטום תובטח חפיה של 10 ס"מ לפחות בין השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת.

1.24. הצעות שינוי ואישור דוגמאות

אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום,יש להעבירן  לעיון מוקדם של המהנדס והם טעונים אישורו בכתב. לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המהנדס דוגמאות של חומרי איטום שברצונו להשתמש בהם כולל החומרים המפורטים בתכניות.

1.25. 
אחריות הקבלן

1. הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו בשכבות אוטמות בפני חדירת רטיבות לתקופה של 5 שנים מיום מסירת המבנים. במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום. פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של המזמין או בא-כוחו.

2. הקבלן יבצע את כל התיקונים לשביעות רצונו המלאה של המזמין או בא-כוחו ובתאום עמו. 

1.26. 
דרישות כלליות

1. לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן לקבלת לקרוא היטב את המפרט שבו הסברים והדרכה.

2. טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות, גזים ואדים.

3. ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או מפרטים של היצרן.
4. הקבלן שיבצע את עבודות האיטום חייב להיות בעל ניסיון, מאושר ע"י מנהל הפרויקט.
1.27. 
איטום רצפות בחם

            העבודה תבוצע לפי הפירוט הבא:

1. פרישת יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ ע"ג מצע החצץ, כולל חפיות של 10 ס"מ לפחות.

2. יציקת רובד בטון רזה בעובי 5 ס"מ בהתאם למסומן בתוכניות מוחלק היטב ומוכן לקבלת שכבות האיטום. ניתן ליישם את האיטום שלהלן מעל הבטון הרזה מיד לאחר התקשותו כשניתן לדרוך עליו.

3. איטום בחם מתחת לרצפות הבטון על גבי רובד הבטון הרזה הנ"ל כמפורט  להלן:

1. מריחת שכבת יסוד מפרימר 474GS בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר מעל פני רובד הבטון הרזה כשהוא במצב מוחלק ויבש.

2. מריחת שכבת ביטומן אספלטי מנופח חם 25/75 בשיעור 1.50 ק"ג/מ"ר.

3. פרישת שכבת יריעות רשת זכוכית אינטרגלס או ש"ע מאושר תוך חפיות של 10 ס"מ.

4. מריחת שכבה שנייה של ביטומן אספלטי כנ"ל.

5. פרישת שכבת יריעות רשת כנ"ל כשהיא מוזזת במחצית רוחב היריעה כלפי השכבה התחתונה תוך חפיות של 10 ס"מ.

6. מריחת שכבה שלישית של ביטומן אספלטי כנ"ל המכסה בצורה מושלמת את שכבת יריעות הרשת.

7. פרישת שכבת לבד ביטומני מס' 4 מעל הנ"ל להגנת האיטום.
יש להקפיד על כך שברזלי הרצפה יונחו מעל שומרי מרחק ולא יונחו ישירות מעל שכבות האיטום גם לא לפרקי זמן קצרים.

1.28. 
איטום הקירות התת קרקעיים בחם

איטום פני הקירות החיצוניים התת-קרקעיים יבוצעו בשכבות כמפורט בסעיף 5.06, (ללא שכבת הלבד הביטומני). על השכבה האחרונה של הביטומן החם יודבקו לוחות "קל-קר" בעובי 3 ס"מ מסביב. איטום הקירות יבוצע רק לאחר בדיקת האטימות.

1.29. 
איטום תפרי הפסקת יציקה 

1.1.1. איטום תפרי הפסקת יציקה בין רצפה לקירות

איטום תפרי הפסקת יציקה בין רצפה לקירות ב"קיקר" יבוצע ע"י 2 מרכיבי איטום:

1. הצמדת רצועות עצר כימי מסוג סיקה סוול 2507  במרחק שלא יפחת מ-8 ס"מ מפני הבטון הפנימי.מתחת לרצועת העצר הכימי ומעל פני הבטון יש ליישם משחת סיקה סוול. 

2. רצועות פי.וי.סי., פנימי ברוחב 24 ס"מ מסוג  V-24L של סיקה ממוקמות אנכית במרחק 10 ס"מ לפחות מפני הבטון החיצוני וקביעתם במקומם ע"י לולאות ממוטות זיון.

1.1.2.  איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות
איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות יבוצע כדלהלן: 

רצועות פי.וי.סי. פנימי ברוחב 24 ס"מ מסוג V-24L באמצע הקיר ואיטום התפרים משני צידי  הקיר בסיקה פלקס WF 3PRO  או ש"ע. רצועות הפי.וי.סי. תהיינה נמשכות והחיבורים בין הרצועות יהיו באמצעות הלחמה. רצועות הפי.וי.סי. יקבעו במקום משני צידי התפר ע"י לולאות ממוטות זיון שיקשרו לזיון הקירות. 

1.30. 
ציפוי בטיח  צמנטי מיוחד

רצפת הבטון וקירות הבטון הפנימיים של מבני המים והשפכים יצופו באפוקסי צמנט מיוחד מסוג סיקה  גארד 720EC   או בטיח צמנטי מסוג סיקה טופ סיל 107 מתוצרת סיקה בהתאם למסומן בתכניות או מפורט בכתב הכמויות.

הציפוי ייושם לאחר הכנת השטח של פני הבטון ולאחר החלקה מוחלטת של הבטון ובהתאם להוראות היצרן ולא מוקדם מאשר שבועיים לאחר גמר יציקת הבטונים.

יישום הטיח הצמנטי לשכבותיו בהתאם להוראות היצרן ולאחר אישור המהנדס לפני הביצוע. כמות החומר הנדרשת – 4 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי ציפוי של 2 מ"מ. המחיר לציפוי המיוחד יכלול את הכנת פני השטח, את החומרים ועיבוד הפינות. על תפרי הפסקות יציקה יש להטביע בטיח צמנט הנ"ל רצועות רשת סיבי זכוכית ברוחב 30 ס"מ. רצועות סיבי הזכוכית הנ"ל לא יימדד בנפרד והן כלולות במחירי הטיח הצמנטי. ליווי הביצוע יהיה ע"י נציג חברת SIKA
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר.

1.31. איטום גגות

1.1.3.  בידוד ושיפועים על ידי בטון קל

הבידוד התרמי ושיפועי הגגות יבוצעו מבטון קל במשקל מרחבי של 1,250 ק"ג/מ"ק בהתאם למפלסים המסומנים בתכנית הגג. מחיר הבטון קל כולל רשת זיון עליונה בכמות של 1.8 ק"ג/מ"ר לפחות. שטח הפנים של הבטון קל חייב להיות ללא בליטות ושקעים ונקי מלכלוך ואבק. במידה והבטון קל לא יענה לדרישות החוזק והשיפועים, יחויב הקבלן לצקת על חשבונו "מדה" מטיט צמנט על פני כל שטח הבטון קל בעובי של 3 ס"מ לפחות בהרכב 1:4 (חול:צמנט) עם רשת זיון בכמות הנ"ל. העובי המינימאלי של הבטון קל ליד המרזבים יהיה 4 ס"מ. יוקפד על אשפרה נאותה של הבטון קל כדי לקבל את החוזק הנדרש.

1.1.4.  רולקה ומעקות

לאורך היקף המעקות וההגבהות  האחרות מעל הגג תבוצע יציקת רולקה מבטון במידות 6/6 ס"מ כמפורט בתכניות. צידם הפנימי של המעקות הבא במגע עם שכבות האיטום מעל לרולקות חייב להיות ישר, חלק, ללא בליטות, חוטי קשירה ונקי מאבק ולכלוך. כדי להבטיח את התנאים האלה יש לצקת את המעקות בתבניות אשר צידן הפנימי עשוי דיקט במצב טוב. הקבלן יחויב לתקן על חשבונו כל ליקוי שיתגלה בשטח הפנים של המעקות, כולל טיח מלא בעובי עד 10 ס"מ במידה ושטח הפנים של המעקה לא יתקבל על ידי המפקח. 7 ימים לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על התאמת השטח לביצוע עבודות האיטום.

1.1.5. בדיקת אטימות שכבות האיטום מעל גגות המבנה
בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה ע"י הצפתו בכל שטחן במים בגובה של 20 ס"מ לפחות במשך 48 שעות, אולם רק לאחר יישום שכבות המגן המתוארות במפרט. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זאת עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון: יציקת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים. אם יתגלו ליקויים באיטום, יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח. מהנ"ל משתמע שלאחר ביצוע בדיקת ההצפה, כל ליקוי במערכת האיטום יחייב הסרת שכבת המגן לפחות חלקית, דבר הכרוך בהוצאה ניכרת לקבלן, אשר צריך לדאוג בעוד מועד לביצוע עבודות האיטום ברמה נאותה, כדי שההצפה רק תאשר שאין חדירות מים למבנה. הקבלן לא יקבל כל תשלום שהוא בגין הבדיקות הנ"ל. מחיר בדיקת האטימות הנ"ל כלולה במחירי היחידה של איטום הגגות. במידה ויתגלו כיסי אויר, על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולתקנם במקומות הליקויים על חשבונו בהתאם להוראות המפקח.                                                                 

1.1.6. שמירה על שלמות שכבות האיטום
כל עוד לא כוסו שכבות האיטום בשכבות מגן, יוחזקו שכבות האיטום במצב של ניקיון מוחלט ולא יעשה מעליהם שימוש מכל סוג שהוא ובכלל זה ייאסר לחלוטין מעבר עובדים מעל שכבות איטום אופקיות כל עוד לא כוסו בשכבות מגן. גם לאחר השלמת שכבות המגן אין לעשות בשטחים שימוש העלול לפגוע בשכבות האיטום כגון מעבר ציוד מעל שכבות המגן.

1.1.7.  איטום גגות ביריעות ביטומניות על מצע בטון קל
שלבי העבודה:

1. הכנת שטח פני הגג והמעקות כמפורט בסעיף 05014 של המפרט הכללי מיושם     בהתאמה לשטחי פני הגג.

2. פריימר ביטומני כגון "פריימקוט 101" מתוצרת "ביטום", על כל השטח, כולל הרולקות.  המתנה ליבוש ולא יותר מ-48 שעות.

3. שכבת ביטומן מופח 85/40 בכמות של 1.5 קג'/מ"ר על כל השטח בין המעקות.

4. יצירת שיפועים, מצע בטון קל, בצפיפות 1200 ק"ג/מ"ק, חוזק לחיצה 4 מגפ"ס כמפורט לעיל.

5. רולקות מעוגלות 6/6 ס"מ לאורך תפר המפגש בין המישור האופקי להגבהות. הרולקה מטיט צמנטי מושבח בערב אקרילי.

6. לאחר יבוש הרולקות, ייושם פריימר ביטומני כגון "פריימקוט 101" מתוצרת "ביטום" על כל השטח כולל הרולקות. יש להקפיד על יישום הפריימר מעל הרולקות, עד אף המים.  להמתין לייבוש ולא יותר מ-48 שעות.

7. איטום הרולקה ביריעת חיזוק ביטומנית. היריעה תהיה מסוג, R /4SBS/  חול ותולחם לגג ולמעקה.  רוחב הרצועה 25 ס"מ.

8. הלחמת השכבה הראשונה של יריעות ביטומניות. היריעה תהיה מסוג, SBS/4/R חול. היריעה תגיע, באמצעות רצועת חיפוי, עד 10 ס"מ מתחת לאף המים. יש להקפיד על חפיפה של 10 ס"מ לפחות בין שתי יריעות סמוכות ועל הלחמה מלאה של היריעות לתשתית הבטון.

9. הלחמת השכבה השנייה של יריעות ביטומניות. היריעה תהיה מסוג SBS/4/R אגרגט מינראלי בהיר טבוע בפני היריעה העליונים. יריעה זו תעלה, באמצעות רצועת חיפוי,  על פני המעקות כ - 10 ס"מ מעבר ליריעה הראשונה - עד לאף המים. בעת יישום השכבה השנייה יש להקפיד כי החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי רוחב היריעה יחסית לחפיות שבשכבה הראשונה. ההלחמה בכל השטח.

10. קיבוע היריעות למעקות ע"י פרופיל אלומיניום ודיבלים. המרחק בין הדיבלים לא יעלה על 30 ס"מ.

11. מריחת מסטיק כגון "אלסטיק 244" על קצה היריעות מתחת לאף המים.     
12. פרישת יריעות בד גיאוטכני במשקל 400 גרם/מ"ר להגנה על האיטום.          

13. פזור אגרגט פוליה רחוץ בקוטר 2 ס"מ מעל היריעות הנ"ל בשכבה  בעובי 5  ס"מ.    

1.32. אופני מדידה ותשלום

בידוד ואיטום הגגות: יימדד במ"ר ויכלול את כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כמתואר במפרט. בנוסף לאמור במפרט הכללי, יימדד בידוד ואיטום הגג נטו בין המעקות ובין כל יתר הסיפים הגבהות וכו'. שטחי התפשטות (האנכיות) על מעקות והגבהות וכו' - לא ימדדו.
4. עבודות מסגרות פלדה

לגבי העבודות אלה ראה מפרט כללי לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - פרק 06 - של הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה. 

תוספת למפרט הנ"ל:

1.33. 
דוגמאות
הקבלן יגיש תוך חודש ימים מיום חתימת החוזה, דוגמאות של כל האביזרים, פרזול וכו' לאישור המפקח. הדוגמאות המאושרות יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. הדוגמאות יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחירי היחידה.

1.34. 
פרזול

כל הפרזול יהיה ממין משובח. דוגמאות מכל אביזרי הפרזול תובאנה לאישור המפקח. לכל המנעולים יהיה מפתח אב. כל הצירים יהיו מוגנים מפני חלודה עם דסקיות. 

הדוגמאות יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחירי היחידה.

1.35. 
מוצרי פלדה ונירוסטה

משקופי הדלתות יהיו כמסומן בתכניות או ברשימות עשויים מפח מכופף מעוגן וממולא בטון. הפלדה לייצור המסגרות ופחי הכיסוי תהיה מטיב מעולה ולא תיפול בטיבה מפלדה -37ST. על הקבלן לציין בהצעתו את סוג הפלדה. טיפולים מיוחדים שעברה וציפוי הפלדה, יצרף הקבלן ספציפיקציות ומפרטים שיעידו על טיבה, ויציינו באילו תקנים מוכרים עומדת הפלדה.

כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים בחם כמפורט בסעיף 11.01 ובמקומות בהם נדרשת צביעה על גבי הגילוון היא תבוצע לפי המפורט בסעיף 11.01.4.

1.36. 
ריתוך

במקומות בהם יש צורך בריתוך יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים, ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי או האמריקאי. הריתוך יבוצע בפינות ובנקודת ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך המקצועות. בליטות הריתוך יפוצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק.

1.37. 
דלתות וחלונות מפלדה

הקבלן יספק וירכיב דלתות וחלונות מפלדה מגולוונות וצבועות חד כנפיות, דו כנפיות, אטומות או עם רפפות בהתאם לסוג ולמידות המצוינות בתוכניות וברשימת הכמויות.

משקוף הדלת ייוצר מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ בהתאם לטיפוסים השונים למשקופי פלדה לדלתות מתוצרת ש.ב.א. מפעלי מתכת בע"מ או שווה ערך, כמצוין בכתב הכמויות.

אספקת הדלתות תהיה רק מתוצרת מפעלים מוכרים לייצור דלתות.

כנפי הדלתות ייוצרו מפח פלדה מכופף מגולוון בשני צידי הדלת עם חיזוקים פנימיים כנדרש בהתאם לטיפוס הדלת בכתב הכמויות. כנף הדלת תחובר למשקוף בעזרת שניים או שלושה צירי פרפר מיוחדים בעובי 3 מ"מ עם טבעות פליז .

דלתות נגררות וחלונות פלדה במידות לא סטנדרטיות יבוצעו לפי תוכניות סטנדרט ובמידות המפורטות בתוכניות וברשימת הכמויות.

כל הדלתות והמשקופים יגולונו בחם כמפורט בסעיף 11.01.3 ומעליו צביעה לפי המפורט בסעיף 11.01.4. גוון הצביעה יקבע ע"י המתכנן ו/או המפקח.

התשלום יהיה ליחידת דלת לפי מידותיה כולל הספקת המשקוף מצויד באוגנים לביטון, חריץ למנעול עם קופסת מגן, הכנפיים, הצירים, הידיות וכל החומרים הדרושים, הרכבתם, התקנתם, גלוונם, צביעתם וכל העבודה הדרושה.

1.38. 
מכסים

יהיו מאלומיניום מחושבים לעומס של 500 ק"ג/מ"ר לפי תוכניות סטנדרטיות כפי שמופיעים בתכניות ובכתב הכמויות. המחיר יהיה ליחידה לפי מידותיה כולל אספקת כל החומרים, הרכבתם והתקנתם, גלוונם, צביעתם וכל העבודה הדרושה וכולל הצגת אישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן שבדק את העומס והוא מאשר שהעומס הוא 500 ק"ג/מ"ר לפחות.

1.39. שלבי ירידה

יהיו מפלב"מ בקוטר 20 מ"מ יורכבו ויעוגנו היטב בקירות המבנים בהתאם לתכניות.

התשלום עבור העבודה הזאת יהיה לפי כמות היחידות ויכלול את כל העבודות הדרושות להתקנתם בהתאם לתכניות.

1.40. 
מסגרות במבנים הידראוליים
1.1.8. מגלשים

מגלשים יהיו עשויים מלוחות פלב"מ 316 שטוחים בעובי של 4 מ"מ לפחות. 

המגלשים יחוברו לבטון בעזרת תושבות, ברגים ואומים מפלב"מ בלבד והקדח עבור הבורג במגלש יהיה אליפטי ויאפשר כוונון מדויק של המגלש ע"י העלאתו או הורדתו. יש להקפיד בעת היציקה על עיגונו בבטון של פרופיל הברזל אליו מתחבר המגלש. 

צריך יהיה להקפיד במיוחד על איזון המגלשים בדיוק עפ"י הגבהים המתוכננים ועל פילוס מושלם של המגלשים לכל אורכם. 

1.1.9. מעקות
מעקות יהיו חרושתיים עשויים מצינורות פלב"מ / אלומיניום/מגולוון חרושתי . הצינורות והקשתות יסופקו לאחר גימור בליטוש אלקטרו כימי. המעקות יהיו מוצר חרושתי (Prefabricated) מוכנים כיחידות מודולריות שיותקנו באתר ללא כל צורך בריתוך או בקידוח (למעט חיבור בסיס המעקה לבטון). כל המעקות יעמדו בתקן הישראלי שמספרו 1142.

1.1.10. שבכות לתעלות, משטחי ומדרגות שירות
שבכות תהיינה מ GRP. השבכות תהיינה דוגמת "משטח דריכה בטיחותי מובלט המשווקים ע"י חברת "סקופ" לעומס של 150 ק"ג למ"ר.

1.1.11. סולמות
הצינורות מהם יבנו הסולמות וכן כל הברגים ושאר האביזרים המשומשים לעיגונו יהיו מפלב"מ 316, סקדיול 10. הצנרת והריתוכים יעברו פסיבציה וליטוש. 

1.1.12. טיפולי שטח למוצרי פלב"מ
כל חלקי הפלב"מ הדורשים ריתוך, ירותכו בבית מלאכה במקום המיועד לריתוך פלב"מ בלבד כדי שלא יעופו גיצי פלדה רכה על הפלב"מ.

על מנת להבטיח את העמידות של הפלב"מ בפני קורוזיה, הן בחומר שלא עבר טיפול במפעל והן כתוצאה ממאמצים מקומיים כגון עיבוד מכני, כיפוף, השחזה וכו' יש לטפל בפני השטח ע"י צריבה ופסיבציה. 

מטרת הצריבה להסיר מפני השטח שכבה של 1 עד 3 מיקרון והיא תבוצע בנוזל, משחה או תרסיס המבוססים על חומצה הידרו-פלואוריט וחומצה חנקתית. 

הקבלן יעביר לאישור המזמין הצעה למפרט מדויק של העבודה והחומרים בהתאם לשיטות העבודה בה יבחר. 

1.41. אופני מדידה ותשלום

תכולת המחירים:

בנוסף לאמור במפרט הכללי המחירים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות:

· צביעה בצבע יסוד בהתאם למתואר במפרט הכללי, גמר צבע בגוון בהתאם לדרישות המפקח ו/או המזמין צבע היסוד למסגרות יהיה על בסיס אלומיניום. לא תשולם תוספת עבור צביעה בגוונים שונים.

· כל הפרזול הדרוש, לרבות אביזרי הקביעה, מסלולים, מעצורים למיניהם, צירים, ידיות, מנעולים - לרבות המנעולים הצילינדרים, רוזטות, חומרי איטום וכו' - יהיו ממין משובח הכול כמתואר בכתב הכמויות. בתכניות או בהתאם לדרישות.

· הכנת דוגמאות לאישור המפקח ו/או המזמין.

· ביצוע כל הדרוש לקביעה מושלמת במקום (כולל אמצעי חיבור לחלקי המבנה) של הפריטים מיוחדים בהתאם לפרטי האדריכל.
שינוי מידות: לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור שינוי מידות במסגרת של 5% פלוס-מינוס.

עבודות טיח

לגבי העבודות האלה ראה מפרטים כלליים לעבודות טיח - פרק 09 - של הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל:

1.42. טיח פנים

טיח פנים בשתי שכבות, ישר וחלק סרגל בשני הכוונים. גמר השכבה העליונה בשפשפת לבד.

1.43. זוויתני רשת מגולוונת

יש לקבוע סרגלי מגן למקצועות הקירות, העמודים וכו', במקומות שהדבר יידרש על ידי המהנדס. הסרגלים יהיו עשויים מפח מגולוון חזק עם רשת מתכת מתוחה בצידיהם ויקבעו (לפי אנך) למקצועות האמורים לפני הטיח באמצעות מסמרים מגולוונים או מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע את פינת הפח המגולוון בצבע מגן. הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט 1:3 לפני הטיוח. אחרי גמר הטיוח יש לצבוע את פינת הפח המגולוון בשתי שכבות צבע שמן בגוון הסיוד.

1.44. גמר טיח במפגשים

בקו הפגישה בין התקרות והקירות של הקומה העליונה יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי. חריץ דומה יחתך בכל קו פגישה גלוי בין טיח וחומר אחר. על טיח הקירות והמחיצות והגמר בקו אופקי בדיוק מעל חיפוי השיפולים ובאופן שחיפוי השיפולים יבלטו במידה שווה בהחלט, לכל אורכם, מפני הטיח. החיתוך הנ"ל כלול במחירי הטיח.

1.45. שכבת הרבצה מתחת לטיח חוץ

מתחת לטיח חוץ מכל סוג שהוא תבוצע שכבת הרבצה שהרכבה ודרך עשייתה מפורטים בסעיף 090242. מחיר שכבה זו כלול במחיר טיח חוץ מכל סוג. המוסף הסינטטי דוחה מים יהי ב.גי. בונד או סירי אקריל 4000 בכמויות לפי הוראות היצרן.

6. עבודות ריצוף וחיפוי

לגבי העבודות האלה ראה מפרט כללי לעבודות ריצוף וחיפוי - פרק 10 - של הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה. בנוסף ראה תוספת למפרט בסעיפים שלהלן.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל חומרי הגמר הקובעים את חזותו הפנימית והחיצונית של המבנה יקבלו אישור בכתב של מנהל הפרויקט.

1.46. חיפוי באריחי קרמיקה

במבנים הבאים יבוצעו עבודות ריצוף וחיפוי קירות (לכל הגובה) בקרמיקה: 

- מבנה טיפול קדם.

- מבנה סחיטת בוצה.

האריחים יהיו במידות אחידות 20/20 ס"מ מטיפוס "קלין קר" או שוו"ע  בגוון שיאושר ע"י המפקח, מתוצרת מאושרת סוג א' בלבד. יש למיין לפני החיפוי את האריחים ולסלק את כל אלה שאינם מתאימים לדרישות. כל האריחים יהיו שלמים. החיפוי יבוצע בקווים ישרים עוברים בשני הכוונים והרובה תבוצע בגמר החיפוי בגוון שיאושר ע"י המפקח.  

1.47. דיוק וסטיות

הסטיות המכסימליות המותרות ברום הריצוף ממרצפות טרצו או אריחי קרמיקה או במישוריות החיפוי על הקירות יהיו במדידה לאורך 3 מטר של קו אופקי או אנכי.

1.48. ניקוי כללי

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הרצפה וניקוי הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט וצבע. 

1.49. קיטום פינות וחיתוכים באריחים
1. בכל פינת מפגש של ריצוף, שיפולים, חרסינה, קרמיקה וכד' יבוצע קיטום הפינות של הפריטים במפגש ("גרונג") באמצעות כלי עבודה מכני מתאים למטרה זאת ובצורה שתאושר על ידי המפקח. 

2. בכל מקום בו יש ברצפת האריחים קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה יש לבצע התאמת האריחים ע"י קידוח וניסור מדויק בעזרת שבלונה. אין לבצע חיתוך האריחים בפלייר או צבת. שולי החיתוך יהיו מדויקים ומלוטשים. את הרווח שבין הקולטן לחור בריצוף יש למלא בטרצו יצוק באתר כדוגמת הריצוף. 
7. עבודות צביעה

1.50. גלוון וצביעת חלקי מתכת

1.1.13. כללי 

הדלתות, החלונות, המכסים, הסורגים, גשרי הצנרת ויתר חלקי המתכת בצידם הפונה אל תוך החדר ומחוצה לו יגולבנו ויצבעו לאחר ניקוי כמפורט להלן בסעיף 11.01.2. 


הפלדה לייצור המסגרות ופחי הכיסוי תהיה מטיב מעולה ולא תיפול בטיבה מפלדה ST-37. על הקבלן לציין בהצעתו את סוג הפלדה, טיפולים מיוחדים שעברה וציפוי הפלדה. כמו-כן יצרף ספציפיקציות ומפרטים שיעידו על טיבה, ויציין באילו תקנים מוכרים עומדת הפלדה. כל חלקי מתכת יגולבנו בחם ויצבעו בכל צידיהם, מלבד שטח המגע עם הבטון, כגון פני צינורות הקבועים בקירות או פני מסגרות הקבועים בתקרות, אשר יישארו מגולבנים אך לא צבועים. מחיר הגלוון וצביעת המתכת יהיה כלול במחיר היחידה עבור אספקה והתקנה של הפריטים, גם אם לא נאמר בכתב הכמויות.

1.1.14. הכנת משטחי הצביעה או הצפוי


כל שטחי המתכת, המיועדים לצביעה או לציפוי של חומר מגן כלשהו, ינוקו באופן יסודי בביהח"ר או בבית המלאכה מחלודה, קשקשת חלודה, קשקשת פלדה, קרום ערגול, לכלוך, שמן וגריז, אבק, חול, שרידי ריתוך, או כל חומר זה או אחר. שום חומר מגן או צבע לא יישומו על שטח רטוב, חלוד או מלוכלך.


הכנה יסודית וקפדנית של השטחים לגלוון וצביעה הינם תנאי בל יעבור להשגת התוצאות המצופות מהציפוי או הצביעה. השטחים ישטפו וינוקו, באם יש צורך יבוצע ניקוי מוקדם עם מברשת פלדה מכאנית, השרידים של שמן וגריז יסולקו באמצעות ממיסים מתאימים על בסיס של בנזין, נפט סולואול וכד'. לאחר מכן יש לבצע ניקוי בסילון חול יבש עד לדרגה של "מתכת כמעט לבנה" בהתאם לשיטות ולהגדרות הכלולות במפרט האמריקאי של SSPC מס' T63- - 10 SP או התקן השוודי 05 5900 SIS דרגה ½2. בכל סוג ציוד שיסופק לפי מפרט זה, יש לבצע את כל הפעולות שפורטו לעיל, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

1.1.15. גלוון בחם


גלוון באבץ חם - יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר באמבט של אבץ מותך. מפרט זה מתייחס לצפוי אבץ המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה (קורוזיה) במוצרי פלדה מעורגלים, מחושלים, כבושים, משוכים כמו ברזל מקצועי, פרופילים מעורגלים, מוצרים מפח, קטעי צנרת, מוצרים מפרופילים וצינורות מכופפים/או מרותכים, קונסטרוקציות, רשתות מוכנות לבטון, סבכות, גדרות, פרזול לבנינים וכו'.


הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק "מתאים לגלוון" דהיינו תכולת פחמן פחות מ- 0.3% תכולת זרחן פחות מ0.2%-. הגלוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי 918 מאפריל 1975 וגלוון תיקון מדצמבר 1979. האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות G.O.B. (Good Ordinary Brand) ויכיל לא פחות מ- 98.5% אבץ טהור.

תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על 0.03%. יש לתכנן מוצר המיועד לגלוון בהתחשב באפשרויות ובתהליך הגלוון. מומלץ להיוועץ במגלבן לפני תכנון או ייצור של מוצר המיועד לגלוון. יש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים ובחוץ.

בטיחות - אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום להתפוצצות באמבט האבץ. המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים (פלקס) וטבילה באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ450- מעלות צלזיוס ומעלה. הציפוי יהיה רציף וחלק ללא פגמים. על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע, הרכבה ושימוש של המוצר. ככלל, ככל ששכבת הציפוי עבה יותר, יש להיזהר יותר בשינוע.

בדיקת הגלוון תתבצע במפעל הגלוון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל. מפעל הגלוון יאפשר לבודק מטעם המזמין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע הבדיקות.

1.1.16. צביעת פלדה מגולוונת
לפני צביעת הפלדה המגולוונת יש לבצע טיפול מוקדם בשטח לצביעה תוך התייעצות עם יצרן הצבע וספק הפלדה המגולוונת בכדי לא לגרום נזק לגלוון. כמו בתהליכי צביעה רגילים, השטח הנצבע חייב להיות מנוקה בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק וכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין. פלדה מגולוונת בתהליך הגלוון באבץ יוצאת נקייה וניתן לצבוע עליה תוך זמן קצר ללא הכנה מיוחדת, זאת בתנאי שהמוצר לא הזדהם עקב תהליך השינוע או האחסון. פחים מגולוונים משווקים לעיתים קרובות עם שכבת שומן, אותה יש להסיר לפני הצביעה.

ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז נקיים. יש להיזהר בשימוש בסבונים ודטרגנטים העלולים להשאיר שאריות שיפגמו בהדבקות הצבע אל המתכת. ניקוי משמן ומגריז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף. מומלץ להשתמש בממיס ארדרוקס G-551 מתוצרת "כמיתעש", או שווה ערך. הצביעה תהיה כדלהלן:

1. שתי שכבות צבע היסוד בצבע אפוקסי דו רכיבי המצטיין בהתחברותו לברזל מגולוון כגון אפוגל בז' תוצרת טמבור (קוד 050-649) או שווה ערך בעובי יבש כולל של 75 מיקרון.

2. שתי שכבות צבע אפוקסי 308 או פוליכמקוור או שווה ערך בעובי כל שכבה ביבש של 200 מיקרון. העובי הכולל של שכבות הצבע יהיה 475 מיקרון לפחות.
1.51. צביעת משטחי בטון

1.1.17.  הכנת הבטון לצביעה

בטון יבש חלק או בטון מצופה טיח צמנט חלק יש להכין לצביעה באחת משתי השיטות הבאות:

ניקוי בחומצת מלח מהולה (20%) ושטיפה בהרבה מים.

· ניקוי חול קל ((LIGHT SONDBLASTING.

· בקרניזים ועמודים עם גמר חשוף יסולקו שאריות בטונים. פני עמוד עגול יוחלקו במרק אקרילי. המשטחים המיועדים לצביעה יהיו נקיים מלכלוך ושומן ויהיו יבשים לחלוטין.

1.1.18. צביעת שטחי טיח וחלקי בטון - בסיד סינתטי

פני שטחי הטיח והבטון יצבעו, לאחר הכנת השטח כנדרש, בסיד סינטטי כגון: פוליסיד או חומר אחר שווה ערך בשלוש שכבות לפחות עד אשר יתקבל ציפוי אחיד בגוון לבן או לפי בחירת האדריכל.

1.1.19.  צביעת שטחי טיח וחלקי בטון - בצבע פלסטי

הצביעה תבוצע בהתאם לסעיף 11052 במפרט הכללי בצבע פלסטי מסוג "אמולזין" מתוצרת "טמבור" או שווה ערך. גמר עמום כשהדילול והיישום לפי הוראות היצרן ובגוונים שונים לפי בחירת האדריכל.

1.1.20. חלקי בטון 

צביעת משטחי בטון ללא טיח, יבוצע  על גבי בטון מוחלק באמצעות יסוד קושר רב גמיש כדוגמת תוצרת טמבור או שו”ע  ולאחריו שכבת צבע רב גמיש של חב' טמבור או שו”ע הכול לפי הוראות היצרן.  בטקסטורה וגוון  על פי בחירת האדריכל.

1.1.21. ציפוי בסיסי המנועים ובסיס הדיזל גנרטור

בלוקי הבטון עבור בסיסי המנועים, השונים יצבעו לאחר אשפרה והכנה כמפורט לעיל כדלהלן:

· שכבה אחת של אפיקטלק שקוף.

· שתי שכבות "אפוקר H.B 400" עןבי כל שכבה ביבש 150 מיקרון.

1.1.22. גוונים עליונים לצביעה של צנרת

גווני הצביעה של הצינורות בשכבה העליונה יהיו בהתאם לתוכנית ה- P&ID, או בגוונים אשר יאושרו מראש על ידי המהנדס:
	שם הנוזל

	צבע
	מספר

	שפכים גולמיים


	Clay Brown
	RAL 8003

	קווי גרוסת


	Clay Brown
	RAL 8003

	בוצה עודפת


	Orange Sand
	RAL 2002

	בוצה מסוחררת


	Red
	RAL 3020

	צופת


	Orange Sand
	RAL 2002

	בוצה סמיכה


	Red Violet
	RAL 4002

	קולחים


	ירוק בהיר
	RAL 6018

	פולימרים


	כתום
	RAL 2004

	אוויר דחוס


	אפור
	

	מי שתייה
	תכלת
	RAL 5012

	קווי ניקוז
	צהוב
	RAL 1005


1.1.23.  צביעת רצפות בטון (ציפוי אפוקסי אנטי סליפ)

במבנים הבאים תבוצע צביעת רצפות בטון באמצעות ציפוי אפוקסי אנטי סליפ:
· מבנה סחיטת בוצה
· טיפול קדם ותחנת שאיבה
הצביעה תבוצע כדלקמן:
· הכנת המשטחים באמצעות חספוס מכני ושטיפה בחומצת מלח 10%. המתנה ליבוש 48 שעות.

· שכבה ראשונה – אפיקטלק בעובי 300 מיקרון בכמות של 1 ליטר ל- 3 מ"ר. מיד לאחר יישום השכבה יש לפזר חול קוורץ נגד החלקה בגודל 0.6-0.08 מ"מ.
· זמן ייבוש 16-24 שעות
· לפני יישום שכבה הבאה יש לשאוב באמצעות שואב אבק את שאריות החול.
· שכבת ביניים – טמגלס מסדרת 390 או שו”ע, בגוון הרצוי בעובי 50 מיקרון בכמות של 1 ליטר ל-7 מ"ר.
· שכבה עליונה – טמגלס משי מסדרת 390 או שו”ע בגוון הרצוי, בעובי 50 מיקרון בכמות של 1 ליטר ל- 7 מ"ר. הצביעה באמצעות גלגלת עם פרווה קצרה מאוד.
· אין לדרוך במקום במשך כ- 7 ימים מתום יישום השכבה האחרונה.
· היישום יבוצע על ידי חברה המתמחה בכך  שתאושר מראש ע"י המפקח. 
1.52. אופני מדידה ותשלום

צביעת מוצרי מסגרות וכו' - כלולה במחירי הסעיפים של הפרקים המתאימים ואינה נמדדת בנפרד.

בפרק הזה יימדד רק סיוד וצביעה של רצפות, קירות ותקרות.

מדידת השטחים נטו בהורדת הפתחים בכל המידות (בניגוד לאמור במפרט הכללי). צביעת צנרת אינסטלציה גלויה ואביזריה כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בנפרד.



8. עבודות אלומיניום
לגבי העבודות האלה ראה מפרט כללי לעבודות אלומיניום שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה. עבור רמה 1. כל העבודות בפרק זה מתייחסות לרשימת האלומיניום ומסגרות של האדריכל. תוספת למפרט הנ"ל:

1.53. אלמנטי אלומיניום
כל הפריטים יהיו מאולגנים (עובי האלגון 15 מיקרון) וצבועים בקליל צבע.

כל החלקים והאביזרים שאינם מאלומיניום יהיו מוגנים בפני חלודה. מגולוונים או צבועים.

כל המשקופים יורכבו על גבי משקופים עשויים מפח פלדה מגולוון.

המבצע יהיה אחרי ליציבות הפרופילים והפריטים המורכבים.

כל הפריטים יהיו אטימים בפני מים ואבק.

על הקבלן להכין תכנית ביצוע עבור האלמנטים ולקבל עליהם אישור האדריכל לפני הביצוע.

כל אביזרי הפרזול יקבלו את אישור אדריכל הקבלן.

לכל המנעולים בצילינדרים יהיה מפתח אב.

משקל הפרופילים לא יהיה קטן מ- 500 גר'/מ"א.

כל הדלתות והחלונות יהיו אטומים באופן מוחלט ע"י מברשות או פסי איטום מסוג מעולה.

1.54. עבודות זיגוג

הזכוכית תהיה חד-מינית. בהירה ממין מובחר, בלי בועות אויר, שריטות או פגמים אחרים. כל השמשות תהיינה שקופות.

9. עבודות אבן

לגבי העבודות האלה ראה מפרט כללי לעבודות אבן – פרק 14 – של הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה ולפי ת"י 2378 חלקים 1,2.
תוספת למפרט והתקנים הנ"ל:
1.55. כללי
קירות החוץ מבטון יחופו בשיטת הבנייה (כמתואר בת"י 2378 חלק 2)  בלוחות אבן נסורה מתוצרת הארץ בעובי 4 ס"מ בשורה הראשונה של כל קטע ובעובי  3 ס"מ מעליה.
חיפוי לוחות האבן יבוצע לפי המוראה בתכניות האדריכלות.
הקבלן יגיש לפני תחילת בצוע החיפוי דוגמאות של לוחות האבן הדומים ללוחות האבן הקיימים לאשור האדריכל ויבצע דוגמא של חיפוי מלוחות האבן שיבחרו  כולל המישקים ועבודת הכיחול בשטח של 10 מ"ר. רק לאחר קבלת אישור האדריכל והמפקח לדוגמת החיפוי כולל שיטת החיפוי והחיבורים יוכל הקבלן להתחיל בהזמנת ובבצוע החיפוי. 
1.56. סוג אבן החיפוי
אבן החיפוי תהיה מסוג המפורט בתכניות האדריכל, בעלת מבנה הומוגני,ללא שכבות,גידים,התקלפויות,סדקים,חורים,סתימות או כל חומר זר המשמש לסתימה או לאיטום פגמים. האבן תהיה בעלת אחידות בגוון וללא כתמים.
1.57. עיבוד אבן החיפוי
פני האבן יהיו ללא סימני ניסור,ליטוש או כל סימני עיבוד כלשהם.
הקנט סביב ליחידת האבן יהיה נקי ללא בליטות,שיניים,סימני משור בולטים ותהיה אחידות במבנה הקנט.
כל יחידות האבן יהיו חתוכים בזוית של 90 מעלות ללא כל סטייה מהמידה הנדרשת.
העיבוד הסופי יקבע או ישונה בכל מקרה רק ע"י האדריכל.
1.58. מידות אבן החיפוי
אורך יחידות האבן ישתנה ביחסים מתאימים לפי דרישת האדריכל.
כל המידות יקבעו או ישונו בכל מקרה ע"י האדריכל.
1.59. קוצים מקירות הבטון
הקוצים מקירות הבטון יסודרו בצפיפות של 30/30 ס"מ ויהיו מפלדה מצולעת בקוטר 8 מ"מ מגולוונים באבץ חם בשיעור כיסוי של 85 מיקרון. הקוצים יחדרו לבטון לעומק של לפחות 10 ס"מ ויבלטו מקיר הבטון 11 ס"מ לפחות.
1.60. רשת פלדה בשכבת הבטון המקשרת
הרשת בשכבת הבטון המקשרת תהיה רשת פלדה מרותכת מגולוונת בקוטר 5 מ"מ במשבצות של 15/15 ס"מ. הגילוון יהיה בעובי 20 מיקרון.
חבור הרשת לקיר יבוצע ע"י הקוצים הבולטים מקיר הבטון. במקרה שנדרשים לוחות בדוד, נדרשת זהירות רבה בעת כפוף הקוצים סביב מוטות הרשת כדי לא לפגוע בלוחות .
1.61. שכבת לוחות בדוד
על פני קירות הבטון תבוצע שכבת הרבצה של טיח צמנטי בעובי 1 ס"מ.
מעל שכבה זאת (במקרה שנדרש בדוד תרמי ) תבוצע הנחת שכבת בדוד תרמי ואקוסטי מלוחות בדוד כדוגמת איזוצף בעובי 2 ס"מ תוך החדרת הקוצים מקירות הבטון דרך הלוחות. לוחות אלה יצופו בחומר מקשיח בעל תכונות הדבקות משופרת כדוגמת "אדקס" משני הצדדים.
1.62. שכבת בטון מקשרת
שכבת הבטון תהיה ב-20 בתוספת סיקה לטקס. עובי השכבה 5 ס"מ. רשת הפלדה המרותכת תמוקם בציר האמצע של שכבת הבטון.
1.63. הרכבת לוחות האבן
חיפוי קירות עד לגובה 3 מטר יבוצע בקטע אחד.
בקירות מחופים גבוהים חיפוי האבן יחולק לקטעים בגובה עד 3 מטר. בתחתית הקטע התחתון תתחיל הרכבת לוחות האבן מעל שן תושבת מבטון הבולטת מהקיר. בתחתית הקטע העליון יחובר לקיר זויתן הפלב"מ 316 80/80/8 מ"מ בעזרת ברגי פיליפס מפלב"מ בקוטר 10 מ"מ במרחקים של 25 ס"מ. הזויתנים יהיו באורך עד 2 מטר עם רווחים של 10 ס"מ ביניהם. השורה התחתונה בקטע העליון תהיה מלוחות אבן בעובי 4 ס"מ עם חריץ תחתון בעומק 2 ס"מ וגובה 1 ס"מ.
מעל השורה התחתונה בכל קטע יורכבו לוחות אבן בעובי 3 ס"מ. בכל לוחות האבן בעובי 4 ו-3 ס"מ יקדחו חורים בעומק 30 מ"מ ובקוטר 5 מ"מ ,2 קדחים בפאה העליונה האופקית ו-2 קדחים בפאות האנכיות קרוב לתחתית האבן. בפאה העליונה תבוצע מעין תעלה מהצד הפנימי של הלוח עד לחור ברוחב ובעומק 5 מ"מ. לתוך החורים והתעלות יוחדרו עוגנים ממוטות פלב"מ 316 בקוטר 4 מ"מ  שיקשרו למוטות האופקיים של הרשת המרותכת שבשכבת הבטון המקשרת.
מוטות העוגנים יוטבלו בדבק אפוקסי בעת החדרתם ללוח. יש לנקות את החורים שבלוחות האבן מאבק לפני עיגון המוטות עם הדבק.
לפני הרכבת הלוחות ינוקה גב לוחות האבן בעזרת מברשת קשה ומים. לאחר הייבוש יש למרוח את גב לוח האבן בתערובת מי צמנט עם אגרגט דק בתוספת דבק סיקה לטקס.
עיבוד המישקים לאחר הרכבתם-עבודות הכיחול- יבוצע לפי המפרט הכללי ולפי דוגמא מאושרת ע"י האדריכל והמפקח.  
1.64. חיפוי קירות אבן בהדבקה

במבנים הבאים יבוצע חיפוי קירות חיצוניים בהדבקת אבן:

· מבנה טיפול קדם

· מבנה סחיטת בוצה

· מבנה חשמל
· מבנה מנהלה  
אבן החיפוי תהיה אבן נסורה חברונית בגימור תלטיש. סוג האבן הנבחר לחיפוי יהיה באישור המפקח בלבד.

1.65. יישום

על הקיר תונח רשת פלדה מגולוונת 4 מ"מ עם עיגון לקיר הקיים ע"י בורגי עיגון. העבודה כוללת 2 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט מגולוון ל רשת מאחורי האבן.

על קיר הרקע שהוכן מורחים שכבה דקה של מלט הדבקה, תוך כדי לחיצה. לאחר מריחת שכבת הדבקה הראשונית, מוסיפים מריחה נוספת עבה, שעובייה נקבע ע"י גודל השיניים של המרית המשוננת שנבחרה ליישום. (גודל השיניים תלוי במידת מישוריות הקיר והדיוק בעובי האבן).

ככל שהקיר מפולס יותר והדיוק בחיתוך עובי האבן גדול יותר, ניתן להדביק בשכבת הדבקה דקה יותר.

יש להכין כמות מלט אותה ניתן ליישם כל זמן שהמלט טרי וניתן לעיבוד.

על גב האבן, לאחר שנוקתה מאבק, מורחים שכבה דקה של אותו מלט הדבקה, ללא עובי אך באופן שיכסה באופן מושלם את גב האבן, (נדרשת הקפדה יתרה בכיסוי פינות ושולי האבן). כאשר משתמשים באבנים ששטח פניהם קטן מ- 400 סמ"ר אין צורך במריחה זו.

את האבן המרוחה מצמידים לקיר הרקע (המרוח בטיט הדבקה המסורק), ומהדקים אותה ע"י פטיש גומי אל הקיר עד הבאתה למפלס הדרוש.

לאחר מכן מביאים את האבן למקומה הרצוי ע"י הזזה אופקית ו/או אנכית לפי הצורך, תוך קביעת המרווח המתוכנן בין אבן לאבן, ע"י מרווחונים מפלסטיק או עץ המצויים בשוק. ניתן ל"הטביע" את האבן במקומה תוך 30-20 דקות מההדבקה זאת בתלות בטמפרטורה ובסוג הדבק.

יש להקפיד על ניקוי של פני האבן תוך כדי התקדמות העבודה, ולהסיר שאריות דבק כל זמן שהוא רטוב. דבק שיבש, קשה מאוד להסרה מפני האבן.

עודף החומר במישקים ינוקה באופן שיישאר מרווח נקי לכיחול שרוחבו לא יפחת מ- 6 מ"מ.

יש להניח להדבקה זמן התייבשות של לפחות 24 שעות לפני הכיחול.

תבנית זמנית (לאבן מודבקת אופקית או לשורה ראשונית), ניתן להסיר תוך 24 שעות.

1.66. מילוי מישקים (כיחול)

כל המישקים ינוקו משאריות מלט, פסולת ולכלוך וימולאו בתערובת מוכנה מראש של אבקת מלאן כאמור בהקדמה מעורבבת עם תוסף לשיפור תכונות האטימות, גמישות ויציבות הצבע.

המישקים ימולאו, עודף החומר ינוקה ע"י מים עם התקדמות העבודה, לפני יבושו הסופי.

שאריות של חומר יבש, יסולקו ע"י ניקוי בשיוף או ניקוי מכני.

בשום מקרה אין להשתמש בחומצה לניקוי, אלא בחומרי ניקוי שאינם מזיקים לאבן או לכיחול.

בגין הכיחול לא ישולם בנפרד. התשלום בגין הכיחול הינו במסגרת התשלום בגין הנחת האבן.
1.67. הגנה על האבן

יש להגן בגמר החיפוי על פני האבן והכיחול ע"י אטם ((SEALER על בסיס קסילוקסן או כל בסיס אחר המבטיח עמידות לאורך זמן.

1.68. בקרה

בדיקה באתר - בודקים את טיב העבודה במהלכה, בבדיקת הקשה פשוטה באמצעות חפץ מתכתי כל שהוא. כל אבן שהשטח המודבק שלה קטן מ- 80% תוסר ותודבק מחדש.

בדיקת הכיחול נעשית בבדיקה לאיתור פוגות לא מלאות ו/או סדוקות. במקרה זה, יוסר הכיחול מהמקומות הפגומים ויעשה מחדש.

10. עבודות מסגרות חרש וסיכוך

1.1. כללי

כל עבודות קונסטרוקצית הפלדה והסיכוך יבוצעו כמפורט בפרק 19 עבודות מסגרות חרש וסכוך של המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאה האחרונה.

כל עבודות  הצבע יבוצעו בהתאם לדרישות פרק 19 ו 11 של המפרט הכללי הנ"ל.

1.2. ריתוך

חיבור אלמנטי קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו ע"י ריתוך המוראה בתכניות.

המפקח יהיה רשאי לבדוק את טיב הריתוך באמצעות בדיקות כפיפה קרה במקום ו/או בדיקות מתיחה במבדקה מוסמכת שתיקבע על ידו ו/או בדיקות הרס באמצעות קרני רנטגן או גמא,לפני התחלת העבודה והן בזמן הביצוע.תוצאות בדיקות אלה תחייבנה את שני הצדדים.מאמצי הגבול של הריתוך יהיו נמוכים ממאמצי הגבול של הפלדה המרותכת באמצעותו.בכל מקרה שהריתוך לא יעמוד בדרישות אלה יורה המפקח לקבלן לפרק את החיבור ולבצע את הריתוך מחדש כולל ניקוי והשחזה.

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור הבדיקות והתיקונים הנ"ל והם יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחירי היחידה. 

11. עבודות פיתוח שטח וסלילה

עבודות פיתוח השטח והסלילה תבוצע כמפורט בפרקים 40 - פיתוח האתר ו 51 אספלט וסלילה של המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית בהוצאה האחרונה.

1.3. הוראות כלליות לכל עבודות הפתוח 

כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור, הובלה והתקנה, לרבות כל חומרי, רכיבי העזר, הלוואי הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות. העבודות כוללות השלמת המילוי עד מפלס פיתוח שטח מתוכנן, כיסוי כורכר בין המבנים, סלילת כבישים, מדרכות ומשטחי אספלט, עבודות ניקוז, גידור ושערים, ריצוף, גינון, השקיה ושונות.

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון, לרבות חלקי בטון יצוק המיועדים לחיפוי, כוללת העבודה אשפרת הבטון. 

האשפרה תבוצע בכיסוי כל פני הבטון, לרבות משטחים אנכיים/משופעים ביריעות כמצוין בפרק 50 של המפרט הבינמשרדי ושמירת פני הבטון רטובים באופן רצוף, במשך 7 ימים. הרטבת היוטה תבוצע במספר פעמים ביום ככל שיידרש בהתאם  לתנאי מזג האוויר ומצב הבטון היצוק וההרטבה תבוצע בעודף עד נגירה בשולי המשטחים.

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ולא צוין שנדרשת שכבת בטון רזה תבוצע היציקה על-גבי יריעת פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ, אשר תונח על-גבי התשתית. 

השתית תהודק בבקרה מלאה לצפיפות 95% לפי מוד.אשהו, והמצע יהודק בבקרה מלאה לצפיפות 98% לפי מוד.אשהו.

בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט של כל הרכיבים/האבנים/המרצפות וכו' מכל שאריות טיט, בטון, צבע, סימני צמיגים וכו'. רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים שאינם נקיים לחלוטין יושלמו על ידי הקבלן. לאחר ביצוע מדרכות, או חלק מהן, יגן הקבלן על פני כל השטחים שבוצעו בכל האמצעים הסבירים, למניעת כל פגיעה בהם, לרבות טיט, בטון, טיח, צבע, סימני צמיגים וכו' עד השלמת כל הליכי המסירה הסופית.

אישורים למוצרים/חומרים ודוגמאות:

הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים, הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח.

לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח.

הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר.

כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז (במועד אחד).

למוצרים שהנם מוצרים קנויים כשייצורם וגימורם הושלם ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש אישור ראשוני על-סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים אלה יובאו לאתר כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה זו תישמר עד מועד מסירת העבודות. לצורך אישור המוצר ובדיקתו בידי המפקח/המתכנן יסיר הקבלן את העטיפה/ההגנה ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מושלם. 

לאחר אישור הדוגמאות הן יסומנו ויישארו במשרד המפקח למשמרת.

1.4. השלמת מילוי בשטח ההרחבה
בכל שטח המכון יפוזר מילוי מקומי ממיטב החומר החפור בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות 96% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. מפני קרקע קיימת עד תשתית עבודות פיתוח השטח.

1.5. דרכים ומשטחי כורכר

על כל הדרכים והמשטחים המסומנים בתכניות לציפוי בכורכר, תונח מעל שכבת המילוי שכבת כורכר או חומר גרנולרי שווה ערך בעובי 20 ס"מ המהודקת לדרגת צפיפות 98% מוד. א.א.ש.ה.ו.

1.6. דרכים ומשטחי אספלט

מתחת לכל השטח, המסומן בתכניות לציפוי אספלט, תונח, מעל שכבת המילוי, שכבת מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ המהודקת לדרגת צפיפות של 98% מוד. א.א.ש.הו. מעליה תונח תשתית מאגו"מ סוג א' בעובי 15 ס"מ מהודקת ל- 100% מוד. א.א.ש.הו.

כל שטחי האספלט בשטח המכון יבוצעו מעל שכבת האגו"מ בהתאם לתוכנית סטנ' 6-2 ובשכבות כדלהלן:

- התזת ביטומן M.C/70 בכמות 1.0 ק"ג/מ"ר

- ריסוס ביטומן 100/80 0.4 ק"ג/מ"ר

- שכבת אספלט דק בעובי 3-5 ס"מ.

חיתוך אספלט יבוצע בקווים ישרים לחלוטין ובדיוק, כך שיתקבל פס אחיד ומדויק לריצוף. (בתוך המיסעה).

1.7. ריצופים 

בכל עבודות הריצוף תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף. הדוגמה לכל סוג תהיה בשטח שיכלול מודול אחד שלם בתוספת 60 ס"מ בכל היקפו של המודול, ובכל מקרה לא פחות מ- 15 מ"ר.

דוגמאות שולי משטחים מרוצפים/מדרכות מאלמנטים טרומיים, או מבוצעים באתר או מיוצרים ייחודית לעבודה זו, תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף ובאורך שלא יפחת מ- 5 מטר.

דוגמאות אבני שפה ו/או אבני צד לסוגיהן תבוצענה כנ"ל.

יש להדק את השתית מתחת ליסוד קירות התמך לצפיפות של 90% מהצפיפות המקסימאלית לפי מודיפייד א.א.שהו. ההידוק יעשה בכלים מכאניים מתאימים כגון "בומג" או פלטה ויברציונית. תשומת-לב הקבלן מוסבת לכך שהידוק קרקע יסוד מקורית יעשה בכל קטעי החפירה ליסודות קירות תמך. 
12. תשתיות קווי מים, ביוב ותיעול

1.8. תיאור העבודות

פרויקט הקמת של מט"ש חולית כולל אספקה והנחה של קווי צנרת תת קרקעיים ועיליים לנוזלים שונים (כגון שפכים בדרגות זיהום שונות, בוצות בדרגות סמיכות שונות, קולחים ואוויר).

נתוני הצינורות השונים (כגון קטרים, לחצים וחומרי מבנה לצינורות השונים) מוגדרים ב P&ID.העבודות כוללות בין היתר:

· אספקת הצנרת ותיאום עם יצרן/ספק הצינורות והאביזרים בהתייחס לבקרת איכות הייצור, ההובלה ואיכות הביצוע בשטח.

· סימון תוואי הצנרת.

· חפירה וכיסוי בהתאם למפרט.

· הובלת הצינור, פיזורו והנחתו.

· חיבור הצינורות והאביזרים.

· חיבור למבנים ומתקנים.
· ביצוע עבודות זמניות (כגון מעקפים) ועבודות נוספות הקשורות בחיבור המערכות  החדשות למערכות הקיימות שימשיכו לפעול.
· ביצוע מבחנים הידרוליים למערכות המותקנות.

1.9. ביצוע עבודות צנרת - הרחבות מיוחדות למפרט הכללי

1.1.1. כללי

מפרט העבודה המובא להלן משלים תקנים ישראליים, מפרטי צנרת של המזמין והוראות יצרן/ספק הצנרת ואביזריה. במקרה של סטייה או סתירה בנוסח המפרט או התקן או הנחיות יצרן/ספק הצנרת לעומת הוראה כל שהיא בחוזה, יהיה נוסח החוזה מכריע. הצנרת והציוד שיסופקו, כמו גם עבודות ההתקנה, יעמדו בדרישות התקן הישראלי הרלבנטי (גם אם לא צוין במפרט).  במידה ולא קיים תקן ישראלי מתאים, יש להציג עמידה בתקן אירופאי או אמריקאי רלבנטי. הקבלן יפרט את ספקי הצנרת והאביזרים המוצעים על ידו כחלק מרשימת הציוד שאותה יגיש לאישור המזמין בהתאם לתנאי החוזה. העבודה תבוצע בהתאם למפרט ולתוכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וחתימת המפקח וכן תוכניות נוספות שתסופקנה לצורך הסבר והשלמה. העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה גם אם לא נמצא לכך ביטוי בתוכניות או במפרט.

1.1.2. שמירה על הוראות

לא תבוצע עבודה העומדת בניגוד להוראות הבטיחות, הוראות למתקני תברואה עדכניות (הל"ת) וכל תקן בטיחותי רלבנטי לסוג העבודה והאתר.

1.1.3. תקינות אביזרים
על הקבלן לדאוג שכל האביזרים והצינורות אשר יורכבו יהיו חדשים, תקינים ושלמים. במקרה ויתגלו שריטות, סדקים או פגמים אחרים בצינורות, ייתן המפקח הוראות לסלק את הצינור הפגום כולו.

1.1.4. מתיחת צנרת

בשום מקרה אין למתוח צנרת. אם יימצאו בעיות במידות לחיבור או תליה יש לפרק ולהתקין מחדש את הקטע שלא התאים.

1.1.5. עבודות עפר להנחת הצינורות
יש להקפיד לחפור את התעלה להנחת הצינור בהתאם לתיאור במפרט  ובתכניות. על הקבלן לבצע בדיקות הידוק של העפר ששימש למילוי התעלה, בין אם החומר הוא מובא ובין אם הוא מקומי. עובי שכבות המילוי לא יעלה על 20 ס"מ.

1.1.6. בקרת מפלסים

על הקבלן לבצע בדיקות שקיעה פנימית לאחר הידוקים ולפני כיסוי סופי. בכל מקרה שתתגלה חריגה מעבר לשקיעה המותרת, הקבלן יהיה אחראי לפירוק וביצוע מחדש.

1.1.7. צנרת HDPE 

ההוראות המחייבות להנחת צנרת HDPE הם:

 מפרט הנחיות מאת יצרן הצנרת (שיאושר מראש) והמהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני.

 בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ההנחיה לביצוע תיקבע ע"י המפקח ללא זכות עוררין מצד הקבלן.
1.1.1.1. אספקת והובלת הצינורות

הצינורות יהיו מסוג PE100 לפי ת"י 5392 בדרג 10 (SDR 17) לפחות מתוצרת יצרן, שאושר מראש ע"י המזמין. הצינורות יובלו לשטח בתופים או במוטות בהתאם לקוטרם ובהתאם להנחיות היצרן.

בעת ההעמסה, ההובלה והפריקה יש לשמור על הצינורות מכל פגיעה ונזק. בעיקר אמורים הדברים לגבי קצוות הצינורות. בשום אופן אין להשליך את הצינורות אלא להניחם בזהירות.

בעת ההעמסה, ההובלה והפריקה יש לשמור על כל חוקי ותקנות הבטיחות והנחיות היצרן.

1.1.1.2. אחסון

כאשר נדרש לאחסן חלקי צינורות או אביזרים באתר העבודות יש לשמור על הכללים הבאים:

 במידת האפשר רצוי להשאיר את הציוד באריזת היצרן.

 אין לאחסן צינורות בקרבת עצמים חמים או מקור חום כלשהו וכמו-כן להרחיק כל חומר כימי העלול לפגוע בצינורות או באביזרים.

 יש להבטיח שבעת האחסון לא תקרה מפולת שתגרום נזק ופגיעה.

 יש לדאוג לשמירת הצינורות מכניסת לכלוך וחומר זר ובמיוחד לשמירת פתחי הצינורות.

1.1.1.3. חפירת התעלה והכנתה להורדת הצינור
יודגש, כי עבודות החפירה מתבצעות באתר שבו קיימות תשתיות תת קרקעיות פעילות רבות. לאחר ההתוויה וסימונה בשטח יש לפנות למפקח לקבלת אישור לביצוע החפירה. בסמכותו של המפקח להורות על ביצוע חפירות גישוש כולל ביצוע חפירות ביד במידה ויידרש. 

חפירת התעלה תתבצע בתוואי, עומק ושיפוע בהתאם לתכניות הביצוע וזאת לפני פיזור הצינורות בקטע. לשם כך יעסיק הקבלן מודד מוסמך במשך כל תקופת החפירה וההנחה של הצנרת.

יש להקפיד הקפדה יתרה על יציבות הסוללה והתעלה בכללותה, תוך הקפדה על כל חוקי הבטיחות. בגמר החפירה ולפני הורדת הצינור, קרקעית התעלה תהיה מיושרת, מרופדת, נקייה מאבנים ומעצמים אחרים העלולים לגרום עומס נקודתי בצינור.

1.1.1.4. פיזור הצינורות
פיזור הצינורות ייעשה בדרך-כלל לאחר שהושלמה חפירת התעלה בקטע המיועד להנחה ולא יותר מאשר יום אחד לפני ההנחה, על מנת למנוע פגיעות מכאניות ושריפה.

לאחר פיזור הצינורות יש להקפיד על ניקיונם הפנימי של הצינורות ולמנוע כניסת חומרים זרים.

כל קצה צינור חייב להיות חסום בסגירה זמנית על-מנת למנוע כניסת בעלי חיים ולכלוך לצינור.

1.1.1.5. חיתוך צינורות

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוכים יבוצעו בשיטת חיתוך מכאני בלבד. השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים בהחלט. ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך, יש לעבד את השטח עד לקבלת שטחים נקיים וחלקים באמצעות מברשות ברזל עדינות. 

1.1.1.6. עיגון ותמיכת צנרת

יש לדאוג כי תמיכות הצנרת לא ימוקמו מתחת למחברי הצנרת. יש לשמור על מרווח של 20 ס"מ לפחות בין התמיכה לבין קצה המחבר.

1.1.1.7. מחברים 

1.1.1.1.1. ריתוך צינורות ואביזרים

צנרת HDPE תחובר כברירית מחדל בשיטת THERMO FUSION על פי הוראות היצרן. יבוצע שימוש בציוד ההיתוך המומלץ על ידי היצרן בלבד. במקרים מיוחדים ניתן להשתמש בשיטות חיבור אחרות על פי מפרט היצרן בלבד - היתוך חשמלי, אוגנים וכו'.

1.1.1.1.2. הכנת קצות צינורות HDPE להיתוך תרמי או חשמלי

קצות הצינורות לריתוך יהיו מסוג  Square Cut. הקצוות יבדקו לשלמותם וצורתם העגולה  נכונה וכל הפגמים יתוקנו לשביעות רצונו של המפקח. את קצוות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמנים, שיירי צבע וכדומה בעזרת חומר ממיס המאושר על ידי יצרן צנרת ה- HDPE ועל ידי גירוד קל של דופן הצינור.

1.1.1.1.3. הנחיות לביצוע היתוך תרמי

1. וודא כי שפות החתכים שטוחות לחלוטין ומאונכות לציר הצינור. נקה היטב את הפנים המיועדים לריתוך מכל שבב ולכלוך והמנע ממגע יד בשטחים הנקיים.

2. חבוק את הצינורות בקו אחד בעזרת המכשיר הייעודי.

3. הכנס את פלטת החימום בין שני הצינורות וחמם לטמפרטורה הדרושה. לחץ את החלקים אל פלטת החימום בלחץ הדרוש לפי הוראות  היצרן.

4. לאחר ההגעה לטמפרטורה הדרושה, הקטן את הלחץ וחמם בזמן הדרוש לפי הטבלה במפרט היצרן.

5. הפרד את החלקים במהירות מאלמנט החימום ולחץ אותם אחד אל השני בלחץ לפי הוראות היצרן – המשך ללחוץ עד להתקררותם על פי משך הזמן המופיע בטבלה. אין להשתמש בקירור מאולץ או לקרר בעזרת נוזל.

6. השתמש במכשיר הייעודי לביצוע ההיתוך על פי הוראות היצרן.

ינוהל רישום מסודר וסימון על גבי תרשים הצנרת של כל הריתוכים שבוצעו ע"י הקבלן. הרישום יכלול נתוני הריתוך, שם המבצע ותאריך.

1.1.1.1.4. הנחיות לבצוע ELECTRO FUSION 
1. וודא כי שפות החתכים שטוחות לחלוטין ומאונכות לציר הצינור. נקה היטב את הפנים המיועדים לריתוך מכל שבב ולכלוך והמנע ממגע יד בשטחים הנקיים.

2. יש להקפיד כי במהלך הריתוך השפות המרותכות תהינה סטטיות לחלוטין ושלא יופעל עליהם עומס כלשהו. 

3. השתמש במצמד ההיתוך החשמלי ובמכשיר הייעודי לביצוע ההיתוך על פי הוראות היצרן.

4. יש להימנע מהפעלת עומס על הריתוך עד להתקררותו על פי הוראות היצרן. אין להשתמש בקירור מאולץ או לקרר בעזרת נוזל.

1.1.1.1.5. תיקון ריתוכים לקויים

תיקון ריתוכים לקויים יעשה לפי הנחיות המפקח. הקבלן יישא בהוצאות התיקון של כל פגמי הריתוך, לרבות מחיר הבדיקה החוזרת כאשר תידרש. המפקח יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים על ידי סימון ברור ויציב על גב הצינור. כל התיקונים יבוצעו לפי הוראות המפקח ובאישורו.
1.1.1.1.6. פרטי קצה ואוגנים

חיבור אוגנים בצנרת HDPE יהיה בעזרת אוגנים חופשיים (BACKLING FLANGE). אל הקצה של הצינורות או הספחים יש לרתך תותב מ HDPE ועליו מולבש אוגן חופשי עשוי פלב"ם מצופה פוליפרופילן.  

אין להשתמש באוגנים מרותכים לקו ישירות, אלא אם צוין במפורש בשרטוט או ניתנה הוראה על כך ע"י המפקח.

1.1.1.1.7. חיבורים באמצעות אוגנים

לפני חיבור הצנרת לצנרת קיימת, על הקבלן לבדוק את כוון ומיקום האוגנים, כדי לוודא התאמה מלאה ולהימנע ממצב של הפעלת עומס על מנת להגיע להתאמה.

לאטימה בין האוגנים ישמש אטם אחד בלבד. אסור בהחלט לחתוך את האטמים על ידי מכות פטיש. בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט.

אין להשתמש באטם יותר מפעם אחת, אלא אם נאמר אחרת על ידי המפקח. לחיבור האוגנים יש להשתמש אך ורק בברגים מפלב"ם 316 בקוטר הנכון. אורך הברגים יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג מהאום בשיעור של כריכת תבריג אחת לפחות, אך לא יותר משלוש כריכות. יש לגרז במשחת גריז גרפית את כל הברגים לפני ואחרי ההברגה.

בחיבורי הקווים לאוגני ציוד, יש להקפיד שלא ייווצרו שום מתיחויות בקו או בציוד לאחר סגירת כל האוגנים וגמר הריתוכים בקו שלמותו, יש לפתוח מחדש את האוגן המתחבר לציוד בנוכחות המפקח ולהוכיח שאין תזוזה ב- ALIGNMANT של הציוד. במקרה של צורך בהתאמה, היא תבוצע לפי הוראות המפקח ועל חשבון הקבלן.

יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך לפני התקנתם. במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה של האוגנים. ההתאמה בין האביזרים ובין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת הברגים בכוח או בכל דרך אחרת שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים, באוגנים או בציוד.

מתיחת הברגים תיעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה. אין להפעיל על הברגים כוח רב מדי העלול לגרום לנזק או למאמצים יתרים.

1.1.1.8. התקנת אביזרים
לפני התקנת כל אביזר יש לפתוח אותו פתיחה מלאה, לנקותו בפנים במטלית נקייה טבולה בחומר ממיס המאושר על ידי יצרן הצנרת ואביזריה. לאחר מכן ייסגר האביזר לגמרי והחיבורים ינוקו אף הם.

לאחר התקנת האביזר תיבדק שנית פעולתו המכאנית התקינה על ידי פתיחתו וסגירתו מספר פעמים.
1.1.1.9. בדיקת לחץ בקווים
1.1.1.1.8. כללי

יש לוודא שלפני תחילת הטס חלק מהצינור יהיה מכוסה (לא באזור החיבורים) זאת על מנת שהקו לא יתרומם. לפני ביצוע הבדיקות ינוקה הקו באמצעות כדור ניקוי. אם יידרש הדבר, ינוקה הקו בסילון מים מהיר.

הקטע הנבדק ייסתם בשני קצותיו בסתימות זמניות מתאימות ומוחזקות היטב תוך התקנת אמצעים להכנסת המים לקטע והוצאת האוויר ממנו. יש להתקין שסתום אוויר בנקודת השיא של הקטע ולהחזיקו פתוח בכל עת מילוי הקטע במים.

הקטע בו עומדים לערוך את הבדיקה ימולא במים באיטיות מספקת על-מנת לאפשר לאוויר לצאת. רצוי להכניס את המים בנקודה הנמוכה ביותר בקו.

הקטעים שלא עמדו בבדיקות יש לבצעם מחדש, לרבות כל הבדיקות הנדרשות. כל ההוצאות שנובעות כתוצאה מהבדיקות החוזרות יהיו על חשבון הקבלן.

1.1.1.1.9. הכנות לבדיקה
בקווים ארוכים תיערך הבדיקה בקטעים. אורך כל קטע ייקבע על ידי המפקח, בכל מקרה לא יעלה אורכו על 3000 מטר.

לפני הכנסת המים לקו יש לבדוק שכל האביזרים נמצאים במצב תקין. האביזרים כגון: מגופים, שסתומים וכו'. צריכים להישאר במצב "פתוח" אלא אם כן הם מותקנים לבדיקת לחץ. במקרים בהם הצינור מחובר או מעוגן למבני בטון יש לוודא שהבטון הגיע לחוזק מתאים ובכל מקרה לא פחות מ 7- ימים לאחר יציקת הבטון.
1.1.1.1.10. הציוד לבדיקה

בדיקת הלחץ תעשה בעזרת משאבת יד או משאבה מכאנית. המשאבה תחובר במקום הנמוך ביותר של הקטע הנבדק, או לפי הוראת המפקח.

ליד כל משאבה יותקנו שני מדי לחץ בעלי לוח שנתות בחלוקה של 0.1 אטמוספרה. את מדי הלחץ יש לכייל בסמוך לזמן הבדיקה ולא יותר מחודש ממועד הבדיקה.
1.1.1.1.11. ביצוע הבדיקה
לאחר שהקטע הנבדק מולא במים וכל האוויר שוחרר ממנו, יש להעלות את הלחץ עד ללחץ העבודה המתוכנן, בשלבים של 1 אטמ', וחצי שעה בין כל שלב. יש להשאיר את המים בקו למשך 24 שעות, במשך זמן זה יש לסייר לאורך הקו ולאתר נזילות. לאחר מכן יש לסגור את שסתומי האוויר ולהעלות את הלחץ בקו בשלבים כנ"ל עד ללחץ הבדיקה שיהיה 1.3 פעם הלחץ הנומינלי בקו, או בהתאם לאמור בתכניות המפורטות, במצב זה יש לבדוק את הצינור והאביזרים מפני דליפה כלשהי . לחץ הבדיקה יוחזק בקטע 20 דקות לפחות והקו על אביזריו חייבים לעמוד בו. אם ירד הלחץ בזמן הבדיקה מעבר לאמור בסעיף הבא יש לאתר את התקלה ולאחר תיקונה לחזור על הבדיקה, עד שיושגו התוצאות הדרושות.

1.1.1.1.12. תוספת מים במהלך הבדיקה

בדרך כלל כתוצאה מהיות צינור הפוליאתילן צינור גמיש ומתפשט, הנפח הפנימי עשוי לגדול וכתוצאה מכך הלחץ יורד. ניתן להתגבר על תופעה זו על-ידי הוספת מעט מים למערכת.

כמויות מים לתוספת בזמן עריכת המבחן, לאחר שהופעל עליו לחץ של 1.3 פעמים לחץ עבודה הן:

 0.9 ליטר לצינור 75 מ'מ למשך זמן של 20 דקות לכל 50 מטר צינור

 1.1 ליטר לצינור 90 מ'מ למשך זמן של 20 דקות לכל 50 מטר צינור

 1.5 ליטר לצינור 110 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 1.9 ליטר לצינור 125 מ'מ למשך זמן של 20 דקות לכל 50 מטר צינור

 2.7 ליטר לצינור 140 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 3.6 ליטר לצינור 160 מ'מ למשך זמן של 20 דקות   לכל 50 מטר צינור

 4.5 ליטר לצינור 180 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 5.5 ליטר לצינור 200 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 6.0 ליטר לצינור 225 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 7.8 ליטר לצינור 250 מ'מ למשך זמן של 20 דקות לכל 50 מטר צינור

 8.8 ליטר לצינור 280 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 9.7 ליטר לצינור 315 מ'מ למשך זמן של 20 דקות   לכל 50 מטר צינור

 14.9 ליטר לצינור 355 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 17.5 ליטר לצינור 400 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 20.9 ליטר לצינור 450 מ'מ למשך זמן של 20 דקות   לכל 50 מטר צינור

 24.6 ליטר לצינור 500 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

 32.0 ליטר לצינור 560 מ'מ למשך זמן של 20 דקות  לכל 50 מטר צינור

אם כמות המים שהוספה למערכת בזמן עריכת הטסט היא במסגרת הכמויות שלעיל, ניתן לקבוע כי המערכת כשירה לשימוש.

אם לא אותרה סיבת ירידת לחץ המים והמפקח שוכנע שסיבתה אינה נובעת מחוסר אטימות חיצונית, תיחשב גם כן הבדיקה כחיובית.

1.1.1.10. צילום קו בנקודות חציה עם קווי מים
בצנרת בקוטר מעל "10 בכל נקודת חצית קו מים יערך צילום וידא פנימי מקומי ל 10 מטר מכל צד של החציה. הצילומים יועברו לרשות המזמין.

1.1.8. צנרת פלדה 

1.1.1.2. כללי

הצינורות יהיו בעובי דופן "5/32 לפחות, עם ריתוכי השקה או ריתוכי פעמון, חסרי כל פגמים וליקויים וימלאו אחר דרישות ת.י. 530. הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי במלט צמנט "רב אלומינה". כאשר ההתקנה היא תת-קרקעית, הציפוי החיצוני יהיה עטיפת 3 שכבות פוליאתילן שחול – "טריו".

אורך הצינורות יהיה אורך סטנדרטי בהתאם לקוטר ולא יורשה שימוש בחלקי צינורות אלא למטרות מוגדרות. הצינורות יובאו לאתר העבודה כאשר הם מסומנים ב: סימון היצרן, קוטר ועובי בהתאם לת.י. 530, סוג הצמנט של הציפוי הפנימי, סוג העטיפה החיצונית, תאריך העטיפה החיצונית.

כל צינור פגום שהמפקח יחליט שאינו מתאים לריתוך, אם בגלל ציפוי פנימי פגוע או קצוות פגומים, יוצא מהתעלה ויסולק מהאתר, הכל על חשבון הקבלן. בצנרת מעל קוטר "16 (לא כולל) הריתוכים יבוצעו בתוך התעלה.

אין לייצר מיפנים (קשתות) על-ידי חיתוך וריתוך אלכסוני, יש להשתמש אך ורק בקשתות מייצור תעשייתי.

1.1.1.3. מקצועיות

כל הריתוכים יבוצעו  ע"י רתכים מוסמכים ע"י מכון התקנים או צינורות המזרח התיכון המסוגלים להוכיח שעבדו במהלך השנה האחרונה בעבודות ריתוך צנרת, בעלי תעודות בתוקף ולאחר אישור מפקח.

לכל רתך יהיה מס' רתך וליד כל ריתוך יצוין מס' הרתך (בריתוך או בהדגשה).

הרתכים יצוידו  בבגדי עבודה ומגן כנדרש עפ"י חוק ועל-פי נהלי הבטיחות.

1.1.1.4. העמסה, פריקה ופיזור הצינורות

 בעת העמסת ופריקת צינורות יש להקפיד על שימוש בוווים מיוחדים המתאימים לקשתות של קטרי הצינורות על מנת שציפוי הפנים לא ייפגע.

 בעת העמסה ופריקה של צינורות עם ציפוי חיצוני מבטון (עקב משקלם הרב) תהיה קשירת רתמת הצינור לכלי ההרמה בעזרת רצועות ולא ע"י ווים הנתפסים בקצה.

 פיזור הצינורות לאורך התוואי יהיה על שקים מלאים חול (מרחק השקים מהקצה יהיה לפחות 1.5 קוטר הצינור), הצינורות יונחו כך שתהיה גישה לקצוות הצינורות על-מנת לאפשר בדיקה, טיפול, תיקון ציפוי הפנים והכנת הקצה לריתוך.

 הכנסת הצינור לאחר הריתוך לתוך התעלה תתבצע בעזרת שני כלים לפחות כאשר המרחק  המקסימאלי ביניהם לא יעלה על 24 מטר. בצינורות בקוטר "3 המרחק בין כלי ההרמה לא יעלה על 15 מטר.

1.1.1.5. עבודות הכנה לריתוך

הכנת הצינורות לריתוך תתבצע לאחר פיזור הצינורות לאורך התוואי וחייבת להסתיים לא יאוחר מ-48 שעות לפני עבודות הריתוך. 

1.1.1.5.1. בדיקות שלמות הצינור

בדיקה חזותית- תיבדק שלמות ציפוי הפנים לאורך כל הצינור, ציפוי החוץ והפלדה עצמה. במידה ויתגלה צינור עם פגם בולט כגון דפורמציה, כיפוף, מעיכה, שבר בציפוי הפנים שלא ניתן לתיקון- הצינור יסומן וידווח למנהל העבודה ולמפקח.

הצינורות יאושרו רק לאחר בדיקת המפקח ואישורו.

1.1.1.5.2. בדיקה ותיקון ציפוי הפנים

לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה צינור, ישמש סרגל מפלדה עם צד חד גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בהיקף הצינור בשני צדדים מנוגדים, יישר ויוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני השורש. כמו-כן תגלה הבדיקה מקומות שחסר בהם ציפוי. בדיקה כזאת יש לבצע על כל קצה של צינור.

את כל הפגמים יש לתקן עד קבלה בקצה הצינור של ציפוי בעל עובי שווה לעובי הציפוי הקיים בכל היקף הצינור. לא ייחשבו כפגם שברים קלים בפינה של השפה בעומק עד 2 מ'מ ובאורך עד 20 מ'מ והמרחק בין הפגמים הוא מעל 100 מ'מ.

תיקון הפנים ייעשה בהתאם לציפוי הפנים על פי הנחיות יצרן הצינורות.

השטחים המיועדים לתיקון ינוקו מכל חומר רופף ולכלוך. שטחים חלקים של החומר הישן יחוספסו, הניקוי והחספוס  ייעשו באמצעות מברשת פלדה (ידנית או מכאנית).

יישום חומר התיקון ייעשה כך שלא יישארו חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי הציפוי המקורי לכל היקף הצינור.

1.1.1.5.3. ניקוי אזורי הריתוך
יש לנקות את הפזה ופס בצד החיצוני של הצינור ברוחב של כ-3 ס"מ לכל ההיקף מכל לכלוך, זפת, פריימר ודבק בעיקר בצינורות בעלי ציפוי חיצוני "טריו".

1.1.1.5.4. התאמת הצינורות לפני עבודות הריתוך

ריתוך פנים

התאמת הצינורות והתאמתם בחיבור תתבצע בעזרת מצמדת גמישה עם בורגי לחיצה. הצינורות יוצמדו במידת האפשר. הרווח המקסימאלי בין הצינורות לא יעלה על 1.5 מ"מ. ביטול אי ההתאמה הרדיאלית (מדרגה) בחלקים של ההיקף, תעשה ע"י סגירת בורגי הלחיצה על הצג הבולט של המדרגה. הסגירה תתבצע בהדרגה ללא גרימת דפורמציה בפלדה. חיבורים שבהם לא ניתן להתאים רדיאלית בגבולות הסיבולת המותרת, אין לרתך.

כאשר לא ניתן לבצע תיקון בטון פנימי נדרש למרוח בחיבור הצינורות משחת "אקספנדו" .

ריתוך פעמון

יש לסמן בקצה הצינור קו היקפי במרחק t מהקצה הקו יסמן את מידת עומק הפעמון, כך שבעת הכנסת הזכר לנקבה יוכנס הזכר עד לסימון.

לפני הכנסת הזכר לנקבה יש למרוח על שפת הצינור פריימר מסוג sika 1 ועליו חומר אטימה מסוג  sikaflex 11fc. יש ליישם את חומר האטימה בעזרת אקדח המתאים לשפופרות ולמלא את אזור הפזה של הפעמון בצורה היקפית ובאופן רציף. יש להקפיד על כמות מילוי אחידה בכל ההיקף.

במידה ועברו יותר מ- 5 שעות בין יישום הפריימר למריחת המשחה יש למרוח שוב פריימר.
1.1.1.6. עבודות הריתוך

1.1.1.6.1. כללי

 חובה לשמור על ניקיון ויובש האלקטרודות, תקינות ויציבות הרתכות וציוד העזר.

 אין לרתך במזג אוויר גרוע: גשם, ערפל, רוחות וכו. 

 למניעת שריפות יש להקפיד להרחיק כל חומר דליק העלול להתלקח מגיצי הריתוך. כאשר מרתכים באזור דליק (שדה קוצים, חורשה, מתבנים וכו… ) יש להצטייד בציוד כיבוי אש מתאים.

1.1.1.6.2. ריתוך פנים

עבודות הריתוך יחלו אך ורק לאחר שכל השלבים הקודמים הסתיימו.

בשלב הראשון יש לבצע את ריתוכי התפיסה. אורך ומספר ריתוכי התפיסה מפורטים בטבלה שבהמשך. ריתוכי התפיסה ירותכו אחד מול השני בהיקף החיבור.

	מספר ריתוכי התפיסה
	אורך הריתוך  (מ'מ)
	קוטר הצינור

(אינץ')

	6
	20
	6-8

	8
	20
	10-12

	10
	30
	14-16

	12
	30
	18-22


ריתוך שורש מחזור ראשון:

לאחר ניקוי ריתוכי התפיסה, הזחל הראשון ירותך עם אלקטרודה AWS E6010 בקוטר 3.25 מ"מ.

כיוון הריך יהיה ורטיקאלי מלמטה כלפי מעלה.

תחום הזרמים יהיה 80-90 אמפר.

בעת ריתוך שורש התפר הראשון יש לחדור ולהתיך את הפלדה עד לבטון ולהימנע מפגיעה בבטון הפנימי, כמו-כן יש לעלות על ריתוכי התפישה.

ריתוך זחלי מילוי וכיסוי:

בריתוך זחלי המילוי והכיסוי ניתן להשתמש בנוסף לאלקטרודה AWS A6010 3.25 מ'מ, גם  באלקטרודה בקוטר 4 מ'מ.

כיוון הריתוך יהיה ורטיקאלי כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי נוחות הרתך. תחום הזרמים יהיה בהתאם למצבי הריתוך שנבחרו. בכל מקרה יש להגביר את הזרם לעומת עוצמת הזרם של ריתוך השורש. בין כל אחד משלבי הריתוך יש להשחיז ולנקות את פני הריתוך כך שפני הריתוך יהיו נקיים מסייגים וגיצים.

1.1.1.6.3. ריתוך פעמון

כמות ריתוכי התפיסה בריתוך פעמון תהיה זהה לכמות ריתוכי התפיסה בריתוך פנים.

בעת הריתוך יש להשתמש באלקטרודה AWS A6010 4 מ'מ.

יש לבצע לפחות 2 תפרים בהיקף. 

הריתוך יתבצע בזווית 45 מעלות תוך הקפדה על כך שלא תהיה בליטה מעל גובה פני הצינור.

ריתוך אביזרים לצנרת עם פעמון:

בעת חיבור אביזרים כגון קשתות וחיבורי T,  יש לרתך בריתוך פנים   חתיכת צינור (פשטיק) לפי האורך המתאים לקוטר הצינור, לתקן את ציפוי הפנים ורק לאחר מכן לרתך אל הקו הראשי בעזרת ריתוך פעמון.
	אורך קטע הצינור

(מ'מ)
	קוטר

(אינץ')

	150
	6-10

	200
	12-16

	250
	18-20


1.1.1.6.4. ריתוך אוגנים

טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיה בהתאם לנאמר בסעיף  ריתוך צינורות. בריתוכי אוגנים ואוגנים שחילים (SLIP ON) ירתך הקבלן בנוסף לריתוך החיצוני גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן. בעת ריתוך האוגנים יש להקפיד שפני האוגן יישארו נקיים ולא יסבלו מפגיעות העלולות לפגוע באיטום.

1.1.1.7. השלמת ציפוי חיצוני

השלמת הציפוי החיצוני לאחר הריתוך תעשה באחד משני האופנים הבאים:

1. השלמת ראשים – "יישום קר"

2. יריעות מתכווצות בחום.

1.1.1.7.1. יישום קר
עטיפת הראשים תתבצע בעזרת סרטי פוליאתילן גמישים ברוחב "4 –"2 המיועדים במיוחד למטרה זו ובעזרת פריימר שחור 1027.

שלבי העטיפה:

1. יש לנקות היטב את השטח המיועד לעטיפה בעזרת מברשת פלדה וכמו-כן יש לנקות מאבק את קצוות הברזל וקצה יריעת הטריו.

2. מורחים את הפריימר בשכבה אחידה מסביב לצינור 

3. לאחר ייבוש הפריימר כורכים את הסרט מעל האזור החשוף כך שתווצר חפיפה קבועה של כ-2 ס"מ בכל ליפוף. יש לכרוך גם בחפיפה של כ-5 ס"מ מעל שכבת הטריו.

לאחר השכבה הראשונה יש לחזור על הליפוף פעם נוספת.

יציאות מקו ראשי:

לצורך ביצוע העבודה יש לקלף את עטיפת הטריו מהאזור המיועד לריתוך או אביזר או יציאה.

יש לסמן את קוטר היציאה (מינימום "2 ) ומסביבה לקלף את העטיפה החרושתית במרחק של לפחות 5 ס"מ מהאביזר המרותך.

את אזור החדירה יש לסמן ולחרוץ עם סכין חדה, לאחר מכן להסיר את העטיפה בעזרת מפסלת ופטיש.

לאחר הריתוך יש לנקות היטב את האזור ולעטוף מחדש, רצוי בעזרת יריעות ברוחב "2.
1.1.1.7.2. יישום חם בעזרת מבער גז

עטיפת הראשים תתבצע בעזרת יריעות מיוחדות המתכווצות בחום ובעזרת סרטים מתכווצים בחום , כאשר היריעות מתאימות לעטיפת ראשים והסרטים לעטיפת אביזרים.      
יש להקפיד להשתמש ביריעה המתאימה לקוטר הצינור בלבד.

שלבי העטיפה:

1. ניקוי הצינור בעזרת מברשת פלדה מסתובבת עד לקבלת פלדה נקייה ברמת ניקוי 2ST.

2. חימום צינור הפלדה בעזרת מבער גז עד לטמפ' של 60-70 מעלות צלזיוס.

3. כריכת היריעה תוך כדי שחרור סרט ההפרדה. תחילת הכריכה תהיה החל מ-"שעה 11" עד להצמדה של היריעה תוך כדי חפיפה על תחילת הכריכה.

4. חימום היריעה בעזרת מבער גז לכל אורכה ובמקביל לחיצה בעזרת כפפה עמידה בחום על מנת להבטיח הדבקה טובה.

5. בגמר החימום יש לוודא שהדבק בקצוות היריעה זרם החוצה לכל קצוות היקף היריעה.

6. בעת שימוש בסרטים מתכווצים בחום יש להקפיד על חפיפה של "1 בסרט הרחב ("4) ובחפיפה של "1/2 בסרט הצר ("2).

הערה:

לאחר סיום העטיפה אסור להשאיר את האזורים העטופים חשופים לשמש מכיוון שהשמש פוגעת באיכות העטיפות.

1.1.1.8. פיקוח ובדיקות

במהלך העבודה יופעל פיקוח מקצועי חזותי על כל שלבי ההכנה  והריתוך. בכל חיבור ייבדק הריתוך "הגמור" ויאושר על-ידי המפקח, תיקוני ציפוי החוץ בחיבורים יעשו רק לאחר שהחיבורים אושרו על-ידי המפקח.

במהלך העבודה ובסיומה יערכו בדיקות ומבחנים לטיב העבודה ותקינותה. לפני ביצוע כל מבחן על הקבלן להודיע למפקח ולוודא נוכחותו של המפקח בבדיקה.

על אחריות הקבלן לבצע את הבדיקות שנקבעו מראש בכל שלב עבודה שיידרש לפי דרישת המפקח. במידה ותתבצע עבודה העלולה להסתיר חלק מעבודת הקבלן באחריותו לדאוג לביצוע הבדיקה ולאישור המפקח לתוצאות טרם תוסתר עבודתו.

בדיקות הצנרת יכללו:

· בדיקה רדיוגרפית לטיב הריתוכים ושלומות הציפוי הפנימי. 
· בדיקה ויזואלית
· בדיקת הציפוי החיצוני על-ידי המפקח ונציג ספק הצנרת.

· בדיקת לחץ הידרוסטטי - עמידות בלחץ, בדיקת דליפות.

במידה ויתגלו ליקויים במהלך הבדיקות ע"י המפקח, על הקבלן לתקן מייד את כל הליקויים על חשבונו ולדאוג לבדיקה חוזרת.

1.1.1.8.1. בדיקות רדיוגרפיה

בדיקות רדיוגרפיה יבוצעו בכמות של בין 10-20 אחוז מכמות הריתוכים בהתאם לרמת העבודה. הראשים הנבדקים יבחרו על-יד המפקח ולפי שיקול דעתו. ריתוכים לקויים יתוקנו ע"ח הקבלן והבדיקה החוזרת תעשה על חשבונו. במידה וכמות הריתוכים הלקויים תחרוג מהנורמה רשאי המפקח להגדיל את כמות הבדיקות ע"ח הקבלן.

הראשים ייבדקו בהתאם לתקנים המתאימים (מפרט תה"ל 400494 וכו'…) לצינורות ביוב, כאשר בריתוכי הפנים תידרש חדירה מלאה. 
1.1.1.8.2. בדיקה ויזואלית

במשך העבודה המפקח יבדוק באופן ויזואלי ונמשך את תקינות הרכבת מחברים, הידוק ואטימת אוגנים, עיגון הקו, הכנה לריתוך וריתוכים תקינים, חיבור נאות לפי המפרט של כל האביזרים בנקודות היציאה והקצה.
1.1.1.8.3. צילום קו בנקודות חציה עם קווי מים

בצנרת בקוטר מעל "10 בכל נקודת חצית קו מים יערך צילום וידוא פנימי מקומי ל 10 מטר מכל צד של החצייה. הצילומים יועברו לרשות המזמין.

1.1.1.8.4. בדיקות רציפות עטיפה

לאחר גמר עטיפת הראשים ידאג הקבלן שאיש שרות השדה של החברה המייצרת את העטיפה יבדוק את העטיפה וכמו-כן את הרציפות החשמלית של ציפוי הטריו, בדיקת הרציפות תיבדק בעזרת מכשיר מגלה חרירים חשמלי HOLIDAY-DETECTOR, על הקבלן לקבל אישור זה בכתב. אישור זה הוא תנאי לקבלת הקו. 

1.1.1.8.5. בדיקות לחץ לקווי תשתית

לצורך הבדיקות עבור כל חלק, על הקבלן לדאוג להתקין אוגנים ואוגנים עיוורים בקצוות הקטעים ולוודא שריקון המים לאחר הבדיקה יעשה באופן בטוח לסביבה ולצנרת. בקצה כל קו חופשי נבדק יבוצע עיגון שיאושר על ידי המפקח טרם בדיקתו.

כל קווי המערכות ייבדקו בהתאם להוראות המפקח ובנוכחותו. בדיקת לחץ הידרוסטאטית תעשה במים ובלחץ המסומן לכל מערכת. הקבלן יניח צינורות זמניים להובלת המים למילוי הקו לשם בדיקתו, לרבות כל האביזרים הדרושים ,ויתקין מדי לחץ (מנומטרים) ואביזרים אחרים הדרושים לבדיקת הלחץ. כל הציוד, המכשירים והאביזרים המשמשים לבדיקת הלחץ ואופן התקתם וסידורם יהיו טעונים אישור המפקח. המנומטרים אשר יקראו את לחץ הבדיקה יהיו ברשות הקבלן ומכוילים על ידו .

 לא יוחל בכל בדיקת לחץ, אלא אם נתקיימו הדרישות הבאות:

· כל החיבורים יהיו גלויים לבדיקה חזותית.

· הושלמו כל עבודות החיבור והריתוך בקו או במערכת העומדים לבדיקה, לרבות חיבור תמיכות, מתלים וכדומה.

· הוסרו כל התמיכות הזמניות.

· נחסמו כל היציאות והחיבורים אל ציוד או צנרת אשר אינם משתתפים במבחן הלחץ.

הקבלן יספק סכמות של מערכות צנרת אשר תעבורנה בדיקת לחץ בבת אחת ויקבל על כך אישור המפקח, אולם המזמין רשאי לדרוש בדיקות לחץ נפרדות לקווים מסוימים.

על הקבלן להודיע למפקח על מבחן לחץ לקו שהרכבתו הסתיימה לפחות 24 שעות לפני ביצועה ולקבל על כך את אישור המפקח. על הקבלן יהיה גם לעשות סידורים נאותים לשביעות רצונו של

המפקח להוצאת מים אחרי הבדיקה לניקוז טבעי, מבלי ששפיכת המים תגרום לנזקים והפרעות. במקרה של בדיקת קטע שאיננו מסתיים במגוף חוצץ, יש לאטום את הקצה הפתוח של הקטע על ידי חסם או אמצעי אחר ולדאוג לחיזוקו הבטוח.

1.1.1.9. נוהל ביצוע הבדיקה: 

 אטימת כל הפתחים בקו הנבדק.

 וידוא ע"י הקבלן להתקנת שסתומי אויר בנקודה הגבוהה בקו הנבדק או בנקודת הקצה אם היא הגבוהה בקו.

 ביצוע עיגון בטון בנקודות הקצה לפי הפרט. עבר זמן אשפרה לבטון העיגון לפחות שבועיים.

 נבדקו המחברים, אביזרים, שקיעות. יש לכסות הקו אך להשאיר כל מחבר חשוף מכל צד.

 התקנת מד לחץ בקרבת הנקודה הנמוכה ביותר בקו. מכשיר המדידה יהיה בעל תו כיול בר תוקף ויאושר ע"י המפקח.

 כל פעולה מקומית הנדרשת לביצוע בטיחותי של הבדיקה כפי שמתחייבת מהתקנים והמפרטים וכפי שתידרש ע"י המפקח. רק בסיום ההכנות וקבלת אישור מהמפקח בשטח הקבלן יוכל להתחיל בבדיקות.

 מילוי איטי של הצינור הנבדק. יש להקפיד על הוצאת כל האוויר מהקו. לאחר קבלת מילוי מלא של הצינור יבדקו כל האביזרים והספחים לאטימותם ויעשו כל התיקונים הדרושים. לפני תחילת בניית הלחץ בצינור יש להשאיר את הצינור מלא במים למשך זמן של לפחות 24 שעות על-מנת לתת לציפוי הפנימי לספוג את המים.

 אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים, שאין לתקנם כאשר הקו מלא מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על בדיקה זאת עד אשר יתוקנו כל הדליפות.

 בניית לחץ בצינור באופן הדרגתי ללחץ הביניים והחזקת הלחץ בצינור ל-3 שעות. בשלב זה תיערך בדיקה לאורך הצינור לחיפוש סדקים, דליפות וכשלים אחרים.

 הגברת הלחץ ללחץ הבדיקה להלן והחזקת הלחץ למשך של 3 שעות. 

במידה והלחץ נופל יש להוסיף מים בכמות מדודה.

לחצי הביניים והבדיקה יהיו על פי המלצת יצרן הציוד אך לא פחות מ 1.5 פעמים לחץ התכן.

בזמן הבדיקה יסיירו הבודקים לאורך הקו כדי לגלות דליפות. יש לתקן את הפגמים ולחזור על הבדיקה ועל התיקונים עד אשר הקו יעמוד בלחץ הדרוש עם נפילת הלחץ המותרת במשך שלוש שעות.

1.1.1.10. קריטריונים למעבר הבדיקה:

 אין נזילות ממחברים, סדקים, כשלים מכאניים, כפיפות ופגעים אחרים עקב הפעלת הלחץ.

 עמידות במשך 3 שעות רצופות בלחץ הבדיקה.

 תוספת המים שנדרשה קטנה מערך הגבול המומלץ ע"י יצרן הצנרת.

במידה ולא עמד קטע צנרת בקריטריון כלשהו יבצע הקבלן כל פעולות איתור ותיקון הכשלים כפי שידרשו ע"י המפקח. החלפת קטעי צנרת תבוצע לפי הוראות יצרן ובכפוף לאישור המפקח. לא יבוצעו בשטח כל תיקונים לגוף הצינור והמחברים.  

במידה ונתגלה כשל, יחליף הקבלן את הצינור. לאחר החלפת חלקי צנרת תבוצע בדיקה מחדש לכל הקטע הנבדק (ולא רק לאזור המוחלף). 
בסיום הבדיקה הקבלן ינקז את קטע הצינור לכל אורכו באופן המתואם עם המפקח.

1.1.1.11. מבחן לחץ הידרוסטאטי חוזר
מבחן זה יערך אך ורק לפי דרישה מיוחדת של המפקח, לאותם המקרים בהם בוצעו לפי דרישת הפיקוח ריתוכים ו/או חדירות נוספות מעבר למתוכנן, לאחר שהמערכת עברה מבחן לחץ הידרוסטאטי ונתקבלה ואושרה ע" י המפקח כמערכת גמורה ומוכנה להפעלה.

13. עבודות התקנת ציוד וצנרת תת קרקעית

1.1. כללי

כל העבודה תבוצע בהתאם לתקן ישראל עדכני ולפי כל תקנה או דרישה מחייבת של רשות מוסמכת. העבודה תבוצע בהתאם למפרט ולתוכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וחתימת המפקח וכן תוכניות נוספות שתסופקנה לצורך הסבר והשלמה. העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה גם אם לא נמצא לכך ביטוי בתוכניות או במפרט. בנוסף לחלות המפרט, העבודה תבוצע בהתאם להנחיות היצרן ציוד או צנרת ובכל מקרה של סתירה תהיה החלטת המפקח קובעת וסופית.

לא תבוצע עבודה העומדת בניגוד להוראות בטיחות מפעליות, הוראות למתקני תברואה עדכניות (הל"ת) וכל תקן בטיחותי רלבנטי לסוג העבודה והאתר.

בשום מקרה אין למתוח צנרת. אם יימצאו בעיות במידות לחיבור או תליה יש לפרק ולהתקין מחדש את הקטע שלא התאים.

1.2. התקנת אינסרטים ובורגי עיגון

על הקבלן לבדוק את כל התכניות והמידות הנתונות בהן של הציוד. עליו לבדוק במיוחד את התאמת המיקום של בורגי העיגון ואת התאמת תפקודן להוראות ההתקנה של היצרן ולעומסים של הציוד. הן לעומס הסטטי והן לעומס הדינאמי הנוצר כתוצאה מהפעלתו של הציוד.

1.3. אספקות

הקבלן יספק את כל הדרוש להרכבה סופית של הציוד במקומו כולל את כל המנופים, המלגזות ואמצעי ההובלה ומפעיליהם להעברת הציוד ממחסן המזמין עד מקומו בקומות המתקנים;
· את כל כלי העבודה, כולל רתכות, אשר ידרשו לביצוע שלם של העבודה.

· דיוס בטון מסוג VGM, ו/או דייס אפוקסי לציוד המוצב על בטון.

· בורגי מכונה, דסקיות ואומים, פחיות כוונון מפלב"מ וכיוב';
1.4. אופן ביצוע העבודה
הקבלן מודע לזה כי העבודות מבוצעות בתוך ועל מבני מתכת. אין לפגוע בצבע, בחומרים האחרים ובציוד ע"י ריתוך, שריפת חורים, דריכה או בכל דרך אחרת. במקרה של צורך בריתוך בזמן ההתקנות ולאחר על הקבלן לפרוס במקומות המתאימים אמצעי הגנה, כגון שמיכות אסבסט, לוחות וכיוב' מסופקים על ידו ועל חשבונו.

הרמת הציוד תעשה תוך שימוש באזני ההרמה, במידה וקיימים כאלה, או ע"י חגירה בחגורות מתאימות. הקבלן ישמור על אוגני הציוד מכוסים במכסים המקוריים במשך כל תקופת העבודה. העברה של פריטי הציוד ממקומות האחסון בשטח החברה אל קרבת המבנה והנחתם בצורה בטוחה ומתאימה להרמה בהתאם להוראות המפקח ואפשרויות התמרון בשטח, תוך שימוש באדנים וכלי עזר אחרים לפי הצורך. ההעברה כנ"ל תבוצע על גבי משאית או עגלה (פלטפורמה) בזמן העברה, על הקבלן להניח על הגבהות ובצורה בטוחה את יחידות הציוד כך שנחירים תחתיים שלהם בולטים מעבר לרגליות. בשום אופן אין להניח את הציוד ישירות על הקרקע.

הקבלן יבצע מדידה ופילוס שיבוצעו ע"י מודד של הקבלן בתאום עם המפקח אך מוזכר כאן במפורש כי האחריות לדיוק ההצבה של הציוד מוטלת על הקבלן בלבד. במידה ובקונסטרוקציות הוכנו קידוחים להרכבת הציוד או להרמתו יודל לעשות בהם שימוש במידה ושימוש זה אושר על ידי מהנדס הבטיחות של הקבלן. לא יותר כל קידוח או רתימה של ציוד לצורך הרמה על גבי קונסטרוקציה שלא תוכננה במיוחד לצורך זה.

1.5. התקנת הציוד על מסגרת היסוד

בדרך כלל מסופקות משאבות כאשר הן עם מצמד חצי קדוח בארגז המשאבה ועם מנוע בנפרד מורכבות על מסגרות יסוד. הקבלן ירכיב את המנוע על מסגרת היסוד, יחרוט את המצמד, ירכיב אותו ויעשה שוור ראשוני בבית המלאכה שלו. הקבלן יעשה תיקוני חורים, במקרה הצורך, או יקדח חורים חדשים במידת הצורך. כל הברגים יהודקו ויכוסו בשכבה דקה של גריז.

פילוס הציוד לאחר הצבתו כולל שימוש בפחיות כוונון מפלב"מ או פלטות החלקה לפי התוכניות ו/או הוראות היצרן. דיוק הפילוס (אם לא נדרש אחרת בהוראות יצרן הציוד) יהיה 0.1% ממידת האורך המפולסת ביחס לאופקי. לא יעשה שימוש ביותר משלוש פחיות כוונון בכל נקודה.

תשומת לב הקבלן מוסבת לכך כי ציוד המוצב על יסוד בטון יוצב בגובה המתאים לפי התוכניות ולא במרחק מסוים מהבטון.

1.6. דיוס

הקבלן יעשה דיוס לכל יחידות הציוד הסובב המוצבות על יסודות בטון. הדיוס יעשה עם דייס בטון מטיפוס VGM תוצרת טרוקוזל או שווה ערך או עם דייס אפוקסי. השימוש בחומר הדייס בהתאם להוראות היצרן. הדייס ימלא את שרוולי ברגי העיגון, במידה וישנם כאלה, ובמקרה של דרישה בתוכניות - יעובד עם שיפועים לניקוז נזילות. רק לאחר גמר הדיוס והתקשותו ניתן לגשת לפעולות שוור. הדיוס כולל שימוש בסרגל משולש 2x2 ס"מ בקצוות.

1.7. מיקום מנוע ומצמד

לאחר הצבת המנוע על גבי המשטחים המעובדים יש לוודא פלוס הציר ומקבילות בין הצירים. יש להרכיב את שני חצאי המצמד על כל אחד משני הצירים או התותבים הקוניים. באם יש צורך - יש לחרוט תחילה את חצי המצמד של המנוע בהתאם לקוטר ציר המנוע, בתוספת טולרנסים אשר באחריות הקבלן. בין חצאי המצמד יושאר מרווח לפי הוראות יצרן המצמד.

1.1.1. שוור

השוור יעשה, באופן כללי, בשלושה שלבים: לפני חיבור הצנרת, אחרי חיבור הצנרת ובשלב ההרצה.

השוור יבטיח עמידה בגבולות המותרים של שני חצאי המצמד למרווח, לסטייה זוויתית ולסטייה רדיאלית. לשם כך יש להשתמש בשני חוגנים (אינדיקטורים) - אחד לסטייה היקפית והשני לצירית.

מחברים את החוגנים לשני הצירים ע"י חישוקים, או ע"י פריזמה מגנטית, מבצעים את השוור כאשר גשש של חוגן אחד נוגע בהיקף החיצוני של חצי המצמד השני ואילו גשש של החוגן השני נוגע באופן צירי בפני המצמד הראשון. מזיזים את המנוע בהתאם לצורך עד שפני שני חלקי המצמד מקבילים. הטולרנסים המותרים לכל כוון יהיו, במידה ולא צוין אחרת ע"י היצרן, 0.05 מ"מ לכל היותר.

1.1.2. חיבור שני חצאי המצמד
לפני שילוב המצמד ולאחר גמר השוור ועיגון המנוע והמכונה יש לוודא כי חיבורי החשמל אשר חוברו אל המנוע אמנם מסובבים אותו בכוון הסיבוב הנכון. הדבר יעשה בעיתוי מאוחר יותר, ע"י חשמלאי מוסמך. רק לאחר מכן יש לחבר בין שני חצאי המצמד לשם הרצת ניסיון של המערכת כולה.

1.1.3. בדיקת שוור
יש לוודא כי השוור בין המנוע והמכונה יישאר בעינו גם לאחר חיבורים אל המערכות המכאניות הנוספות כגון צנרת, מיכלים, ממסרות וכו'. בדיקה זו חייבת להתבצע לפני הרצת הניסיון ולאחר גמר כל החיבורים המכאניים של המערכת. הרכבת המגן תעשה לאחר הבדיקה הסופית. אישור הרכבה סופי יינתן רק לאחר בדיקת המפקח.

1.1.4. הנעת רצועות
בהנעה ע"י רצועות יש לחרוט את גלגל הרצועה המניע ולהתאימו אל ציר המנוע. הרכבת המנוע ושוורו תעשה לפי המתואר בסעיפים הקודמים. יש להרכיב את הרצועות ולמתוח אותן. יש לבצע מתיחה סופית רק לאחר ההרצה הניסיונית ולבסוף להרכיב את מגן הרצועות. לאחר גמר השוור ועיגון המנוע והמכונה יש לוודא כי חיבורי החשמל אשר חוברו אל המנוע אומנם מסובבים אותו בכוון הסיבוב הנכון. הדבר יעשה בעיתוי מאוחר יותר על ידי חשמלאי מוסמך. רק לאחר מכן יש לחבר את הPULLEYS- לשם הרצת ניסיון של המערכת כולה.

1.8. הכנת ציוד להפעלה
הקבלן ימלא שמנים וחומרי סיכה לפי הוראות היצרן.

          נוכחות ושרות בהפעלה

הקבלן יהיה נוכח כאשר המזמין ייתן מתח פעם ראשונה למנוע, יתקין את חיבור שני חלקי המצמד לאחר שווידא כוון סבוב נכון, יבדוק שוור סופי ויתקן כל פגם אשר יתגלה בשלב זה.

1.9. ייצור צנרת פלדה מרותכת
ריתוכים יבוצעו רק ע"י רתך מוסמך לפי ASME Welding qualifications - section IX בריתוכי השקה (Butt Weld) ובריתוכי תושבת Socket Weld.

תקן לקצוות לריתוך השקה ANSI B.16.25 (Butt welding ends).

ינוהל רישום מסודר וסימון על גבי איזומטריה של כל הריתוכים ע"י הקבלן. הרישום יכלול נתוני הריתוך, שם המבצע ותאריך.

חומרי עבודה לריתוך:

 גז מגן ארגון (ל TIG) בדרגת טוהר 99.9% עם תעודת יצרן.

 אלקטרודות תקניות. האלקטרודות יישמרו במקום יבש עד לרגע השימוש.

הנחיות לריתוך:

 ריתוך יבוצע רק לאחר הכנת פני השטח כנדרש, קיבוע בנקודות ריתוך (תפיסה בפיקים) ומדידת מקביליות ומרכזיות לאורך ציר הצנרת והאביזרים המרותכים.

 מינימום 2 מחזורי ריתוך, כל מחזור מתחיל בנקודה שונה.

 עובי כל מחזור 2-3 מ"מ .

 חדירת שורש לתוך הצינור: בקוטר עד "3 - 0.5-1.5 מ"מ, בקוטר מעל "3 -  1-2.5 מ"מ.

 גובה עליון של התפר מעל פני הצנרת 1.5-3 מ"מ.

כל ריתוך ילוטש באמצעים מכנים כגון אבן משחזת או מברשת ברזל.

ריתוך שלא יעמוד בבדיקות המוגדרות בסעיף בדיקות ומבחנים יחשב פסול ויבוצע מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו. תקן לקבלת ריתוכים ANSI B.31.3 .

הקבלן יספק דוגמא לבדיקת הרס עבור כל סוג וקוטר ריתוך בתחילת העבודה.

להלן טבלת מרחקים מרביים בין תמיכות צנרת מרותכת:

	Pipe Size (Bore)
	Vertical Runs
	Horizontal Runs

	15 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

80 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm
	3 m

3 m

3 m

3 m

3.5 m

3.5 m

4.5 m

4.5 m

5.5 m

5.5 m

6 m
	2.5 m

2.5 m

3 m

3 m

3.5 m

4 m

5.5 m

6 m

7 m

8.5 m

9 m


1.10. ייצור צנרת פלדה מתוברגת

אורך הברגות לצינור והגנה על הברגות לפי תקן (תקן להברגות צנרת ANSI B.1.20.1 (Pipes threads, general purpose . חל איסור על כיפוף צינורות אלא באישור בכתב מהמפקח. במקרה זה יש לקבל במפורט הוראות כיפוף מהמפקח לפי סוג וקוטר הצינור.

חיבור צינורות בהברגה:

 איטום כל הברגה באמצעות סרט טפלון תקני בלבד.

 הקבלן יקפיד לא לגרום נזק להברגות הציוד. כל נזק יתוקן בהברזה או החלפת חלק כנדרש על חשבון הקבלן.

הגנה בפני קורוזיה:

כל צינור מתכת ייצבע כמפורט להלן בסעיף עבודות צבע.

הגנה קתודית - תבוצע הארקה של הצנרת באמצעות חיבורי הארקה וגישורים תקניים. אין לחבר ההארקה לקונסטרוקציות של מתקני ייצור במפעל או בסביבת מכלי הדלק והמשאבות. יש לקבל הנחיות מחשמלאי המפעל ובהעדרן לבצע העבודה לפי מפרט מיא"מ 24-2-67 .

להלן טבלת מרחקים מרביים לתליית צנרת נוזלים לא מרותכת:
	Size (Bore)
	
Vertical Runs
	
Horizontal Runs

	15 mm
	2.5 m
	2.0 m

	20 mm
	3.0 m
	2.5 m

	25 mm
	3.0 m
	2.5 m

	32 mm
	3.0 m
	2.7 m

	40 mm
	3.5 m
	3.0 m

	50 mm
	3.5 m
	3.0 m

	80 mm
	3.5 m
	3.0 m

	100 mm
	3.5 m
	3.0 m

	150 mm
	Use only 

wel​ded/flanged steel pipe
	Use only

welded/flanged

steel pipe

	200 mm
	
	

	250 mm
	
	


1.11. צנרת פלב"מ

צנרת הפלב"מ תעמוד בדרישות הבאות:

· הצנרת תהיה מסוג  stainless steel ANSI 316 L 

· קוטר ועובי דפנות צנרת  אביזרים, זוויות, ואוגנים יהיה לפי תקן ISO 1127
· הצנרת תעבור איכול ופסיבציה

1.12. צנרת HDPE 
1.1.5. הנחת קווי צנרת

ההוראות המחייבות להנחת צנרת לפי:

 מפרט הנחיות מאת יצרן הצנרת. מפרט ההנחה של היצרן מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני.

 בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ההנחיה לביצוע תיקבע ע"י המפקח ללא זכות עוררין מצד הקבלן.

הקבלן ישתמש להתקנת האביזרים וסעיפי הצנרת בכלי הרמה מתאימים לפי גודלם וכוח הרמתם, המבטיחים שליטה גמורה וטיפול נוח. הקבלן יניח את האביזרים על תמיכות זמניות או התמיכות הסופיות בגובה ובמקום המתאימים. חומר התמיכות הזמניות וצורתם יהיו טעונים אישור המפקח.

יש להקפיד בעת ההרמה וכן בעת תמיכה ארעית של הצנרת על מניעת שריטת הצנרת ואביזריה, לרפד את חלקי המתכת הבאים במגע ישיר עם הצנרת הן של כלי ההרמה והן של התמיכות. 

על הקבלן לכלול את ההוצאות הכרוכות בתמיכות זמניות ובכלי ההרמה במחירי היחידות המתאימים בכתב הכמויות. עבור תמיכות זמניות ועבור כלי ההרמה לא יבוצע תשלום בנפרד.

1.1.6. חיתוך צינורות

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזוית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוכים יבוצעו בשיטת חיתוך מכאני בלבד. השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים בהחלט. ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך, יש לעבד את השטח עד לקבלת שטחים נקיים וחלקים באמצעות מברשות ברזל עדינות. 

1.1.7. עיגון ותמיכת צנרת

קווי ה HDPE לביוב ואוורור יעוגנו ויתמכו במרווחים לפי הוראות היצרן. התמיכות תהיינה חרושתיות מפלב"ם 316 של MUPRO או שוו"ע מאושר ע"י המפקח על פי הפרט. כל הברגים והאביזרים יהיו אף הם מפלב"ם 316. ההתקנה תבוצע על פי מפרט התקנה של יצרן ציוד התמיכות. 

יש לדאוג כי תמיכות הצנרת לא ימוקמו מתחת למחברי הצנרת. יש לשמור על מרווח של 20 ס"מ לפחות בין התמיכה לבין קצה המחבר.

1.1.8. מחברים 

ריתוך צינורות ואביזרים

הכנת קצות צינורות HDPE להיתוך תרמי או חשמלי

קצות הצינורות לריתוך יהיו מסוג  Square Cut. הקצוות יבדקו לשלמותם וצורתם העגולה  נכונה וכל הפגמים יתוקנו לשביעות רצונו של המפקח. את קצוות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמנים, שיירי צבע וכדומה בעזרת חומר ממיס המאושר על ידי יצרן צנרת ה HDPE ועל ידי גירוד קל של דופן הצינור.

הנחיות לביצוע היתוך תרמי

1. וודא כי שפות החתכים שטוחות לחלוטין ומאונכות לציר הצינור. נקה היטב את הפנים המיועדים לריתוך מכל שבב ולכלוך והמנע ממגע יד בשטחים הנקיים.

2. חבוק את הצינורות בקו אחד בעזרת המכשיר הייעודי.

3. הכנס את פלטת החימום בין שני הצינורות וחמם לטמפרטורה הדרושה. לחץ את החלקים אל פלטת החימום בלחץ הדרוש לפי הוראות  היצרן.

4. לאחר ההגעה לטמפרטורה הדרושה, הקטן את הלחץ וחמם בזמן הדרוש לפי הטבלה במפרט היצרן.

5. הפרד את החלקים במהירות מאלמנט החימום ולחץ אותם אחד אל השני בלחץ לפי הוראות היצרן – המשך ללחוץ עד להתקררותם על פי משך הזמן המופיע בטבלה. אין להשתמש בקירור מאולץ או לקרר בעזרת נוזל.

6. השתמש במכשיר הייעודי לביצוע ההיתוך על פי הוראות היצרן.

ינוהל רישום מסודר וסימון על גבי תרשים הצנרת של כל הריתוכים שבוצעו ע"י הקבלן. הרישום יכלול נתוני הריתוך, שם המבצע ותאריך.

הנחיות לבצוע ELECTRO FUSION 
1. וודא כי שפות החתכים שטוחות לחלוטין ומאונכות לציר הצינור. נקה היטב את הפנים המיועדים לריתוך מכל שבב ולכלוך והמנע ממגע יד בשטחים הנקיים.

2. יש להקפיד כי במהלך הריתוך השפות המרותכות תהינה סטטיות לחלוטין ושלא יופעל עליהם עומס כלשהו. 

3. השתמש במצמד ההיתוך החשמלי ובמכשיר הייעודי לביצוע ההיתוך על פי הוראות היצרן.

4. יש להימנע מהפעלת עומס על הריתוך עד להתקררותו על פי הוראות היצרן. אין להשתמש בקירור מאולץ או לקרר בעזרת נוזל.

תיקון ריתוכים לקויים

תיקון ריתוכים לקויים יעשה לפי הנחיות המפקח. הקבלן יישא בהוצאות התיקון של כל פגמי הריתוך, לרבות מחיר הבדיקה החוזרת כאשר תידרש. המפקח יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים על ידי סימון ברור ויציב על גב הצינור. כל התיקונים יבוצעו לפי הוראות המפקח

ובאישורו.

1.1.9. פרטי קצה ואוגנים
חיבור אוגנים בצנרת HDPE יהיה בעזרת אוגנים חופשיים (BACKLING FLANGE). אל הקצה של הצינורות או הספחים יש לרתך תותב מ HDPE ועליו מולבש אוגן חופשי עשוי פלב"ם מצופה פוליפרופילן.  

אין להשתמש באוגנים מרותכים לקו ישירות, אלא אם צוין במפורש בשרטוט או ניתנה הוראה על כך ע"י המפקח.

1.13. אטמים 
· כל האטמים יהיו לפי תקן BS 2494
· אם לא צוין אחרת כל האטמים יהיו מסוג קלינגריט או שווה ערך על פי התווך הרלבנטי לצינור

1.14. עבודות התקנת צנרת

הצינורות יורכבו בהקפדה על שיפועים לפי התוכניות. במידה ולא צוין שיפוע כזה בתוכנית יש לבצע שיפוע לכיוון פתח ניקוז ב0.5% .

הצנרת חייבת להיות נקיה מלכלוך ולכן על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום בגמר העבודה בפקקי עץ או גומי מתאימים. על הקבלן להקפיד על הוראה זו במיוחד על מנת למנוע סתימת הצנרת תוך כדי עבודה. כל תיקון נזק או התקנה מחדש של צנרת עקב סתימתה טרם המסירה תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

אחסנת צנרת לפי הוראות היצרן בתוך מבנה אחסנה ייעודי של הקבלן או בשטח האתר באופן המאושר ע"י המפקח:

 הצינורות יונחו על גבי משטחי עץ או מצע רך דומה ובשום אופן לא על הרצפה.

 כיסוי ערמת צינורות ביריעת ניילון.

ברור לקבלן שמועד הנחת צנרת דרך קירות תלוי במועד הקמת הקירות ע"י קבלן בינוי או אחרים ולא יהיו לו טענות בשל שינויים בלו"ז של קבלנים אלו.

כל הצנרת המותקנת מתחת ליציקת בטון תהיה שקועה לפחות 40 מ"מ מגובה היציקה המתוכנן (גובה בין דופן צינור עליונה לרצפה יצוקה) למניעת סדקים בבטון. בהלחמת צנרת פלסטו-תרמית ישתמש הקבלן בשולחן הלחמות ייעודי לפי הוראות יצרן (כגון FIP) ויימנע משימוש בציוד הלחמה ידני. כל קטע צנרת המחייב עבודת הלחמה ידנית יבוצע רק באישור המפקח.

1.15. קונסולים ותליות לצנרת

כל אמצעי התלייה, קונסולים,  יוניסטרטים, שלות וכיו"ב יהיו אביזרים חרושתיים מפח פלדה מגולוון מוכנים כדוגמת MUPRO או שוו"ע מאושר.

מרחקים בין תליות לצינורות אופקיים יהיו לא יותר מ 5 מטר. במקום שהנ"ל לא מתאפשר יש לקבל הנחיות מפורטות בכתב מן המפקח. בכל תליה - תקרה, קיר או רצפה יישמר מרווח מינימלי של 20 ס"מ בין המשטח לצינור או הבידוד.

כל אמצעי התלייה יבודדו למניעת רעש והחלקה ע"י אטם גומי מחורץ בעובי 5 מ"מ מינימום עמיד לטמפרטורות עד (C80.

כל אביזרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בהתאם למפורט בסעיף עבודות צבע.

צנרת תחובר לגשרי צנרת ע"י תמיכות בצורת זווית מצידי הצינור באופן המאפשר תנועת התפשטות הצינור בכיוון הצירי. נקודות ריתום צינור (Fix Point) יתוכננו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח.

1.16. מחברי צנרת

1.1.10. אוגנים
כל האוגנים בפרויקט יהיו לפי / ASA  DINלמעט המאושר בכתב ע"י המפקח.
לפני חיבור הצנרת לצנרת קיימת, על הקבלן לבדוק את כוון ומיקום האוגנים, כדי לוודא התאמה מלאה ולהימנע ממצב של הפעלת עומס על מנת להגיע להתאמה.

לאטימה בין האוגנים ישמש אטם אחד בלבד. אסור בהחלט לחתוך את האטמים על ידי מכות פטיש. בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט.

אין להשתמש באטם יותר מפעם אחת, אלא אם נאמר אחרת על ידי המפקח. לחיבור האוגנים יש להשתמש אך ורק בברגים מפלב"ם 316 בקוטר הנכון. אורך הברגים יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג מהאום בשיעור של כריכת תבריג אחת לפחות, אך לא יותר משלוש כריכות. יש לגרז במשחת גריז גרפית את כל הברגים לפני ואחרי ההברגה.

בחיבורי הקווים לאוגני ציוד, יש להקפיד שלא ייווצרו שום מתיחויות בקו או בציוד לאחר סגירת כל האוגנים וגמר הריתוכים בקו שלמותו, יש לפתוח מחדש את האוגן המתחבר לציוד בנוכחות המפקח ולהוכיח שאין תזוזה ב- ALIGNMANT של הציוד. במקרה של צורך בהתאמה, היא תבוצע לפי הוראות המפקח ועל חשבון הקבלן.

יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך לפני התקנתם. במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה של האוגנים. ההתאמה בין האביזרים ובין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת הברגים בכוח או בכל דרך אחרת שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים, באוגניהם או בציוד.

מתיחת הברגים תיעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה. אין להפעיל על הברגים כוח רב מדי העלול לגרום לנזק או למאמצים יתרים.

1.1.11. מחברים גמישים
· יותקנו מחברים גמישים כדי לאפשר התאמה של כל חלקי הציוד כגון משאבות, אוגנים, מגופים, מדי ספיקה ומדים אחרים. 

· המחברים הגמישים יותאמו לדרג צנרת וייצרו מפלדה או מיצקת פלדה ויחוברו על ידי ברגי פלדה. לחלופין ניתן להתקין מחברים גמישים בעלי גל פלסטי EPDM מאוגנים בגוף פלב"ם 316 כדוגמת CFLEX או שו"ע מאושר.

· התאמת המחברים תהייה בהתאם לשיעור הסטייה הזוויתית בין החיבורים תוך מניעה של כל נזילה.

המחברים הגמישים יוכלו לשאת עומס של 6 מטר צנרת מלאה מים ללא כל נזילה מהמחבר.
למחברים גמישים יותרו הסטיות הזוויתיות הבאות:

	Nominal dia. (mm)
	100

to

150
	200

to

300
	350

to

500
	600

to

700
	800

to

1600

	Deviation
	5°
	4°
	3°
	2°
	1°30'


1.17. התקנת אביזרים

לפני התקנת כל אביזר יש לפתוח אותו פתיחה מלאה, לנקותו בפנים במטלית נקייה טבולה בחומר ממיס המאושר על ידי יצרן הצנרת ואביזריה. לאחר מכן ייסגר האביזר לגמרי והחיבורים ינוקו אף הם.

לאחר התקנת האביזר תיבדק שנית פעולתו המכאנית התקינה על ידי פתיחתו וסגירתו מספר פעמים.

1.18. סימון ועבודות צבע

כל הצנרת המותקנת תסומן במדבקות באופן הבא: המדבקות יציינו כיוון זרימה ע"י חץ וסוג הזורם באותיות בגודל 4 ס"מ לפחות. המדבקות יודבקו כל 5 מטר באזור המתקן ובמעבר ממבנה למבנה או בין חדרים. בין מתקנים נדרשת מדבקה כנ"ל כל 15 מטר. כל תקן המזמין לסימון צנרת יקבל עדיפות על פני מפרט זה.

 לוחית פלסטיק סנדוויץ' כחולה עם חריטה בלבן.

 גודל לוחית עבור אבזרי צנרת, בקרה וציוד קטן (לדוגמא - ברזים) 30X80 מ"מ עם חריטה 25X70 מ"מ. בפינת הלוחית חור בקוטר 3 מ"מ, תליה באמצעות אזיקון נירוסטה.

 גודל לוחית עבור ציוד (משאבות, מיכלים וכו') 120X200 מ"מ עם חריטה 170X100 מ"מ. תליה באמצעות דבק מגע לקונסטרוקציית הציוד.

 בנוסף יוצמד שילוט מילולי לכל פריטי הציוד לפי מפרט כנ"ל בגובה אותיות 170 מ"מ ואורך כנדרש (לדוגמא - "משאבת עודפי דלק", "מיכל סולר")

בהתחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים על הקבלן לנקוט בפעולות למניעת קורוזיה בפרק הזמן עד להפעלת המתקנים. לשם כך על הקבלן לבצע צביעת היסוד הראשונה מייד עם השלמת חלקי המערכת.

את עבודת צביעת הצנרת יש לבצע לאחר ניקוי קפדני ויסודי של הצינורות מלכלוך, אבק ושמן. לאחר הניקוי יטופלו השטחים הנצבעים בניקוי חול לדרגה SA-2.5 (תקן ISO 8501) לקבלת פרופיל פני שטח של 50 מיקרון.

עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד, מחירן כלול במחיר העבודות. עבודות הצביעה תבוצענה ע"י צבעים מקצועיים בעלי ידע ביישום הצביעה. 

הברגות של צנרת פלדה מגולוונת הבולטות מהאבזר יצבעו בצבע עשיר אבץ להגנה מקורוזיה כנדרש בתקן.

מפרט מערכת הצבע לצנרת גלויה (פלדה מגולבנת):

 שכבת צבע יסוד טמבור אפיטמרין אוניסיל Zn או טמבור אפוגל או ש"ע מבוסס אפוקסי באישור המפקח בעובי יבש 50 מיקרון.

 3 שכבות צבע מגן טמבור Polychemcure או ש"ע מבוסס אפוקסי באישור המפקח בעובי יבש כולל של 250 מיקרון.

 צבע עילי טמבור גלזוריט 21 או טמגלס עליון או ש"ע מבוסס פוליאוריטן באישור המפקח בעובי יבש 50 מיקרון.

מפרט מערכת הצבע לצנרת קבורה:

 שכבת צבע יסוד טמבור אפוקסי EA-9  או ש"ע מבוסס אפוקסי באישור המפקח בעובי יבש 50 מיקרון.

 2 שכבות צבע מגן טמבור אפראלסטיק HE-55 או אפוטרן 400 או ש"ע באישור המפקח בעובי יבש כולל של 500 מיקרון.

כל סוג צנרת יצבע בגוון אחר (הגוונים המתוכננים כפופים אישור המפקח): ביוב, קולחים, מי שירות, מי שתייה, מים חמים, כימיקלים וכיוב'.

1.19. בדיקות צנרת עילית

1.1.12. כללי

במהלך העבודה ובסיומה יערכו בדיקות ומבחנים לטיב העבודה ותקינותה. לפני ביצוע כל מבחן על הקבלן להודיע למפקח ולוודא נוכחותו של המפקח בבדיקה.

על אחריות הקבלן לבצע את הבדיקות שנקבעו מראש בכל שלב עבודה שידרש לפי דרישת המפקח. במידה ותתבצע עבודה העלולה להסתיר חלק מעבודת הקבלן באחריותו לדאוג לביצוע הבדיקה ולאישור המפקח לתוצאות טרם תוסתר עבודתו.

בדיקות הצנרת יכללו:

· בדיקה ויזואלית ע"י המפקח ונציג ספק הצנרת.

· בדיקת לחץ הידרוסטאטי - עמידות בלחץ, בדיקת דליפות.

· בדיקת מעבדה לטיב התקנה (הרס ואל הרס).
במידה ויתגלו ליקויים במהלך הבדיקות ע"י המפקח, על הקבלן לתקן מייד את כל הליקויים על חשבונו ולדאוג לבדיקה חוזרת.

הוצאות בגין בדיקות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לקחת בחשבון הוצאות אלו בהצעתו. כל הבדיקות החוזרות יהיו על חשבון הקבלן.

1.1.13. בדיקה ויזואלית
במשך העבודה המפקח יבדוק באופן ויזואלי ונמשך את תקינות הרכבת מחברים, הידוק ואטימת אוגנים, עיגון הקו, פילוס קטעים ישרים, שיפועים, חיבור נאות לפי המפרט של כל האביזרים בנקודות היציאה והקצה.

בסיום כל שלב הקמת צנרת או חיבור ציוד כפי שמוגדר במפרט העבודה תבוצע בדיקה ויזואלית שתכלול:

· שלמות וחוסר פגמים בצנרת ובאבזור.

· שלמות חיבורים.

בדיקת שיפועי צנרת: ע"י פלס לייזר או אמצעי ברמת דיוק שתאושר ע"י המפקח. 

בדיקת ניצבות: ע"י פלס ואנך.

1.1.14. בדיקת לחץ הידרוסטאטית

בדיקת לחץ הידרוסטאטית תעשה לכל חלק צנרת על פי מקטעים שיאושרו ע"י המפקח ושהחיבורים לקצותיהם באמצעות הברגה בלבד.

לצורך הבדיקות עבור כל חלק, על הקבלן לדאוג להתקין אוגנים ואוגנים עיוורים בקצוות הקטעים ולוודא שריקון המים לאחר הבדיקה יעשה באופן בטוח לסביבה ולצנרת. בקצה כל קו חופשי נבדק יבוצע עיגון שיאושר על ידי המפקח טרם בדיקתו.

כל קווי המערכות ייבדקו בהתאם להוראות המפקח ובנוכחותו. בדיקת לחץ הידרוסטאטית תעשה במים ובלחץ המסומן לכל מערכת. הקבלן יניח צינורות זמניים להובלת המים למילוי הקו לשם בדיקתו, לרבות כל האביזרים הדרושים ,ויתקין מדי לחץ (מנומטרים) ואביזרים אחרים הדרושים לבדיקת הלחץ. כל הציוד, המכשירים והאביזרים המשמשים לבדיקת הלחץ ואופן התקתם וסידורם יהיו טעונים אישור המפקח. המנומטרים אשר יקראו את לחץ הבדיקה יהיו ברשות הקבלן ומכוילים על ידו .

 לא יוחל בכל בדיקת לחץ, אלא אם נתקיימו הדרישות הבאות:

· כל החיבורים יהיו גלויים לבדיקה חזותית.

· הושלמו כל עבודות החיבור והריתוך בקו או במערכת העומדים לבדיקה, לרבות חיבור תמיכות, מתלים וכדומה.

· הוסרו כל התמיכות הזמניות.

· נחסמו כל היציאות והחיבורים אל ציוד או צנרת אשר אינם משתתפים במבחן הלחץ.

הקבלן יספק סכמות של מערכות צנרת אשר תעבורנה בדיקת לחץ בבת אחת ויקבל על כך אישור המפקח, אולם המזמין רשאי לדרוש בדיקות לחץ נפרדות לקווים מסוימים.

על הקבלן להודיע למפקח על מבחן לחץ לקו שהרכבתו הסתיימה לפחות 24 שעות לפני ביצועה ולקבל על כך את אישור המפקח. על הקבלן יהיה גם לעשות סידורים נאותים לשביעות רצונו של

המפקח להוצאת מים אחרי הבדיקה לניקוז טבעי, מבלי ששפיכת המים תגרום לנזקים והפרעות. במקרה של בדיקת קטע שאיננו מסתיים במגוף חוצץ, יש לאטום את הקצה הפתוח של הקטע על ידי חסם או אמצעי אחר ולדאוג לחיזוקו הבטוח.

נוהל ביצוע הבדיקה

· אטימת כל הפתחים בקו הנבדק. 

· וידוא ע"י הקבלן להתקנת שסתומי אויר בנקודה הגבוהה בקו הנבדק או בנקודת הקצה אם היא הגבוהה בקו.

· ביצוע עיגון בטון בנקודות הקצה לפי הפרט. עבר זמן אשפרה לבטון העיגון לפחות שבועיים.

· נבדקו המחברים, אביזרים, שקיעות. יש לכסות הקו אך להשאיר כל מחבר חשוף מכל צד.

· התקנת מד לחץ בקרבת הנקודה הנמוכה ביותר בקו. מכשיר המדידה יהיה בעל תו כיול בר תוקף ויאושר ע"י המפקח.

· כל פעולה מקומית הנדרשת לביצוע בטיחותי של הבדיקה כפי שמתחייבת מהתקנים והמפרטים וכפי שתידרש ע"י המפקח. רק בסיום ההכנות וקבלת אישור מהמפקח בשטח הקבלן יוכל להתחיל בבדיקות.

· מילוי איטי של הצינור הנבדק. ספיקת הכניסה לצינור לא תהיה יותר מהספיקה המופיעה בטבלה להלן. יש להקפיד על הוצאת כל האוויר מהקו. לאחר קבלת מילוי מלא של הצינור יבדקו כל האביזרים והספחים לאטימותם ו יעשו כל התיקונים הדרושים. 

· אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים, שאין לתקנם כאשר הקו מלא מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על בדיקה זאת עד אשר יתוקנו כל הדליפות.

· בניית לחץ בצינור באופן הדרגתי ללחץ ביניים לפי הוראות יצרן והחזקת הלחץ בצינור ל 3 שעות. בשלב זה תערך בדיקה לאורך הצינור לחיפוש סדקים, דליפות וכשלים אחרים.

· הגברת הלחץ ללחץ הבדיקה לפי לחץ קו מתוכנן בתוספת 50%. 

· במידה והלחץ נופל יש להוסיף מים בכמות מדודה.

בזמן הבדיקה יסיירו הבודקים לאורך הקו כדי לגלות דליפות. יש לתקן את הפגמים ולחזור על הבדיקה ועל התיקונים עד אשר הקו יעמוד בלחץ הדרוש עם נפילת הלחץ המותרת במשך שלוש שעות.

קריטריונים למעבר הבדיקה

· אין נזילות ממחברים, סדקים, כשלים מכאניים, כפיפות ופגעים אחרים עקב הפעלת הלחץ.

· עמידות במשך 3 שעות רצופות בלחץ הבדיקה.

· תוספת המים שנדרשה קטנה מערך הגבול המומלץ ע"י יצרן הצנרת.

במידה ולא עמד קטע צנרת בקריטריון כלשהו יבצע הקבלן כל פעולות איתור ותיקון הכשלים כפי שידרשו ע"י המפקח. החלפת קטעי צנרת תבוצע לפי הוראות יצרן ובכפוף לאישור המפקח. לא יבוצעו בשטח כל תיקונים לגוף הצינור והמחברים.  

במידה ונתגלה כשל, יחליף הקבלן את הצינור. לאחר החלפת חלקי צנרת תבוצע בדיקה מחדש לכל הקטע הנבדק (ולא רק לאזור המוחלף). 

בסיום הבדיקה הקבלן ינקז את קטע הצינור לכל אורכו באופן המתואם עם המפקח.

מבחן לחץ הידרוסטאטי חוזר

מבחן זה יערך אך ורק לפי דרישה מיוחדת של המפקח, לאותם המקרים בהם בוצעו לפי דרישת הפיקוח ריתוכים ו/או חדירות נוספות מעבר למתוכנן, לאחר שהמערכת עברה מבחן לחץ הידרוסטאטי ונתקבלה ואושרה ע" י המפקח כמערכת גמורה ומוכנה להפעלה.

1.1.15. פיקוח על ריתוכים והיתוכים תרמיים וחשמליים

המפקח או נציג מוסמך של יצרן הצנרת, יפקחו באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך וההיתוך ויבדקו את טיבם. במהלך העבודה השוטפת יהיה רשאי המפקח לדרוש חיתוך דוגמאות לבדיקת טיב הריתוך והחיבור. הקבלן ידאג לבדיקה ולכיול של כל הציוד הריתוך וההיתוך העומד לרשותו. 

המפקח יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה של הריתוך ובאיזה תפר של כל קו צנרת החייב בבדיקה זו, אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים.

המפקח יהיה הפוסק האחרון בדבר התאמת או אי התאמת של טיב החיבור לדרישות המזמין ובכלל זה טיב הריתוך וההיתוך. ליקויים ניתן יהיה לתקן רק אחרי קבלת רשות לכך מהמפקח ולפי הוראותיו.

1.1.16. בדיקת מעבדה

המפקח יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה ובאיזה תדירות של כל קו צנרת החייב בבדיקה זו, אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת את בדיקת הלחץ ההידרוסטאטי ובדיקה חזותית לריתוכים.

לאחר מבחן הלחץ לא יורשו כל חיבורים בקו ובכלל זה תמיכות וכו' . כל חיבור נוסף שיידרש כתוצאה מטעות הקבלן יחייב אותו לערוך מבחן לחץ נוסף לפי הסעיף הקודם במידה והמפקח ימצא זאת לנחוץ.

1.1.17. מתקנים להרמת ציוד

על פי המופיע בתוכניות יותקנו מספר מתקני הרמה מסוג מונוריילים ועגורני זרוע שתפקידם לאפשר פירוק של חלקי הציוד/מכונות המותקנות במקום והוצאתם החוצה מהמבנה.

מתקני ההרמה יתוכננו וייוצרו על ידי חברה מוכרת כדוגמת "מול ההר", "א. הנפלד" או שוו"ע מאושר.

התכנון המפורט יתאים ספציפית לציוד/מכונות המותקנים במקום וכמו-כן יתאים למידות המבנה.

להלן נתונים טכניים למערכת:

תנאי עבודה:

· טמפ' עבודה: 5-45 מעלות צלזיוס

· לחות: עד 60%. 
· מתקן ההרמה צריך לעמוד בפגעי מזג האוויר (התקנה חיצונית). יש להתקין גגון לגלגלת ולקרונית במידות 100 * 100 ס"מ.)
מפרט טכני:

· מונוריילים- פעולות ההסעה וההרמה מבוצעים חשמלית באמצעות ציוד מתוצרת GIS או        שוו"ע. מהירויות הרמה 4/1 מטר/דקה,  מהירויות נסיעה 20/5 מטר דקה, ניתן להציע איטי יותר.
· עגורני זרוע- פעולות ההרמה וההסעה, מבוצעות ידנית 

· קופסת חשמל ופיקוד של הגלגלת והקרונית, נמצאת אינטגראלית על הגלגלת..
· מתח הפעלה: 400V/50HZ/3PH

· מתח פיקוד: 42/48V
· שרשרת משא מגולוונת באורך הדרוש
· קונסטרוקציית פלדה , באיכות RST37-2.    
· מפסק גבול עליון/תחתון לתנועת האונקל 
· דרגת אטימות המנועים: IP55

· הזנת החשמל לאורך הקורה תעשה באמצעות כבל PVC שטוח המושחל בקרוניות מתכת        הנעות במסילה מגולוונת מקבילה לקורה. 

· ידית פיקוד ניידת, נעה עצמאית לאורך הקורה ללא קשר למיקום הכננת
· קונסטרוקציות מתקני ההרמה ינוקו ויצבעו בצבע יסוד + צבע עליון בעובי כללי 90 מיקרון. בהתקנה חיצונית דרוש ניקוי חול וצביעה בצבע אפוקסי.

פירוט נתונים טכניים של מתקני ההרמה:

	סוג
	יעוד
	כושר הרמה
	גובה הרמה
	אורך מסלול

	
	
	טון
	מ'
	מ'

	עגורן זרוע ידני
	משאבות חירום
	1
	6
	3

	מונורייל
	צנטריפוגות
	 2
	4
	8

	מונורייל
	מסמיכים
	 2
	4
	8

	מונורייל
	משאבות טיפול קדם
	1
	4
	6

	עגורן זרוע ידני
	משאבות טיפול קדם
	1
	4
	3

	מונורייל
	מפוחים – תהליך ביולוגי
	1
	4
	10

	עגורן זרוע ידני
	משאבות בריכת ויסות
	0.5
	6
	2

	עגורן זרוע ידני
	משאבות WAS ומערבלים בריאקטור ביולוגי
	0.5
	6
	2

	עגורן זרוע ידני
	משאבות ת"ש מי נטל
	0.5
	6
	2

	עגורן זרוע ידני
	משאבות מת"ש בריכת חירום
	0.5
	6
	2

	עגורן זרוע ידני
	משאבות MUDWELL
	0.5
	6
	2

	עגורן זרוע ידני
	משאבות BW
	0.5
	6
	2


אורכי המסלולים אינם סופיים, באחריות הקבלן הזוכה לבצע מדידה בשטח לפני תכנון.
ההצעה תכלול:

· תכנון כל חלקי המערכת, חומרי הגלם, ייצור, הובלה, התקנה בדיקה ממשלתית ואחריות

· כמפורט להלן:

o התקנת המערכת תבוצע על ידי היצרן ותיבדק תפעולית על ידו.

o באחריות הקבלן לדאוג לתעודת בודק ממשלתי מטעם משרד העבודה, לכל מתקן הרמה שיסופק.

o הקבלן יספק תעודת אחריות לכל מרכיבי מתקני ההרמה, למשך 12 חודש מתאריך הבדיקה הממשלתית/ סיום התקנה.
נספח מס 1: דוח יועץ קרקע
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